(9 Caelmez

DOING IT BETTER

Rotatoria

Note Installazione:

Cliente:
Codice Progetto: 19-2009
Data 25/07/2019
Note
ﬁ«s
Lighting Designer: Fael SPA
Indirizzo: Via Euripide 12/14 20084 Agrate B. (MB)
Tel.-Fax t. +39.03963411 f. +39.039653868
Avvertenze:

The lux levels provided by Technical Staff Fael Luce, are considered upon customer data.

By changing type products installation, area dimension, the presence within the lighting area of obstacles, all of them produce some
changing size of lighting. The lux levels can be changed by also tollerance of products' photometric values, lighting dazzling by light sources,
reflecting properties of the planes and by alternating of power supply. The lighting project is done following the customer technics data.

LITESTAR (c)OxyTech Srl www.oxytech.it Pagina 1



(9 Caelmez

DOING IT BETTER

Rotatoria 19-2009 25/07/2019
Fael SPA Via Euripide 12/14 20084 Agrate B. (MB) t. +39.03963411 f. +39.039653868
1.1 Informazioni Area

Superficie Dimensioni Angolo® Colore Coefficiente | lllum.Medio | Luminanza Media

[m] Riflessione [lux] [cd/m?]
Suolo 68.39x67.23 Piano RGB=128,128,128 40% 11 1.45

Dimensioni del Parallelepipedo Contenente I'Area [m]: 65.89x64.73x0.00

Reticolo Punti di Calcolo del Parallelepipedo [m]:

direzione X 2.50 - Y 2.50

1.2 Calcolo Energetico (Suolo)

Area 3307.19 m2
llluminamento Medio 11.35 Ix
Potenza Specifica 0.33 W/m2

Potenza Specifica llluminotecnica
Efficienza Energetica
Potenza Totale Utilizzata

2.93 W/(m2 * 100lx)
34.13 (M2*Ix)/W
1100.00 W

1.3 Parametri di Qualita dell'Impianto
| Superficie | Risultati | Medio | Minimo | Massimo | MinMedio | MinMax | MedioMax
Piano di Lavoro (h=0.00 m) llluminamento Orizzontale (E) 11 lux 0 lux 48 lux 0.03 0.01 0.24
Suolo llluminamento Orizzontale (E) 11 lux 0 lux 48 lux 0.03 0.01 0.24
Tipo Calcolo Solo Dir.

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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(9 Caelmez

DOING IT BETTER

Rotatoria 19-2009 25/07/2019
Fael SPA Via Euripide 12/14 20084 Agrate B. (MB) t. +39.03963411 f. +39.039653868

2.1 Vista 2D Piano Lavoro e Griglia di Calcolo

Scala 1/500
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DOING IT BETTER

Rotatoria 19-2009 25/07/2019
Fael SPA Via Euripide 12/14 20084 Agrate B. (MB) t. +39.03963411 f. +39.039653868

2.2 Vista 2D in Pianta

Scala 1/500
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DOING IT BETTER

Rotatoria 19-2009 25/07/2019
Fael SPA Via Euripide 12/14 20084 Agrate B. (MB) t. +39.03963411 f. +39.039653868

2.3 Vista Laterale

Scala 1/500
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7= [LUCE]

DOING IT BETTER

®

Rotatoria

Note Installazione:

Cliente:

Codice Progetto: 19-2009

Data 25/07/2019

Note

Lighting Designer: Fael SPA

Indirizzo: Via Euripide 12/14 20084 Agrate B. (MB)
Tel.-Fax t. +39.03963411 f. +39.039653868
Avvertenze:

The lux levels provided by Technical Staff Fael Luce, are considered upon customer data.

By changing type products installation, area dimension, the presence within the lighting area of obstacles, all of them produce some
changing size of lighting. The lux levels can be changed by also tollerance of products' photometric values, lighting dazzling by light sources,
reflecting properties of the planes and by alternating of power supply. The lighting project is done following the customer technics data.
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7= [LUCE]

DOING IT BETTER

Rotatoria 19-2009 25/07/2019
Fael SPA Via Euripide 12/14 20084 Agrate B. (MB) t. +39.03963411 f. +39.039653868
1.1 Informazioni Area

Superficie Dimensioni Angolo® Colore Coefficiente | lllum.Medio | Luminanza Media

[m] Riflessione [lux] [cd/m?]
Suolo 68.39x67.23 Piano RGB=128,128,128 40% 11 1.45

Dimensioni del Parallelepipedo Contenente I'Area [m]: 65.89x64.73x0.00

Reticolo Punti di Calcolo del Parallelepipedo [m]:

direzione X 2.50 - Y 2.50

1.2 Calcolo Energetico (Suolo)

Area 3307.19 m2
llluminamento Medio 11.35 Ix
Potenza Specifica 0.33 W/m2

Potenza Specifica llluminotecnica
Efficienza Energetica
Potenza Totale Utilizzata

2.93 W/(m2 * 100lx)
34.13 (M2*Ix)/W
1100.00 W

1.3 Parametri di Qualita dell'lmpianto
| Superficie | Risultati | Medio | Minimo | Massimo | Min/Medio | MinMax | MedioMax
Piano di Lavoro (h=0.00 m) llluminamento Orizzontale (E) 11 lux 0 lux 48 lux 0.03 0.01 0.24
Suolo llluminamento Orizzontale (E) 11 lux 0 lux 48 lux 0.03 0.01 0.24
Tipo Calcolo Solo Dir.

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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7= [LUCE]

DOING IT BETTER

®

Rotatoria 19-2009 25/07/2019
Fael SPA Via Euripide 12/14 20084 Agrate B. (MB) t. +39.03963411 f. +39.039653868

2.1 Vista 2D Piano Lavoro e Griglia di Calcolo
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7= [LUCE]

DOING IT BETTER

®

Rotatoria 19-2009 25/07/2019
Fael SPA Via Euripide 12/14 20084 Agrate B. (MB) t. +39.03963411 f. +39.039653868

2.2 Vista 2D in Pianta

Scala 1/500
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7= [LUCE]

DOING IT BETTER

®

Rotatoria 19-2009 25/07/2019
Fael SPA Via Euripide 12/14 20084 Agrate B. (MB) t. +39.03963411 f. +39.039653868

2.3 Vista Laterale

Scala 1/500
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7= [LUCE]

DOING IT BETTER

®

Rotatoria 19-2009 25/07/2019
Fael SPA Via Euripide 12/14 20084 Agrate B. (MB) t. +39.03963411 f. +39.039653868

2.4 Vista Frontale

Scala 1/500
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7= [LUCE]

DOING IT BETTER
Rotatoria 19-2009 25/07/2019
Fael SPA Via Euripide 12/14 20084 Agrate B. (MB) t. +39.03963411 f. +39.039653868
3.1 Informazioni Apparecchi/Rilievi
Rif. Linea Nome Apparecchio Codice Apparecchio | Apparecchi | Rif.Lamp. | Lampade
(Nome Rilievo) (Codice rilievo) n. n.
A PROXIMO CITY PROX CITY 12LX-M 700mA AB1 CL2 46882 11 LMP-A 1
(PROXIMO CITY 12 LX-M AB1 530mA) (PRLED557B)
3.2 Informazioni Lampade
Rif.Lamp. Tipo Codice Flusso | Potenza | Colore n.
Im W K
LMP-A LED PROXICITY012 12740 100 -1 11
3000
3.3 Tabella Riepilogativa Apparecchi
Rif. | App. | On | Posizione Apparecchi | Rotazione Apparecchi | Codice Apparecchio | Coeff. | Codice Lampada Flusso
X[m] Y[m] Z[m] X°Ye zZ° Mant Im
A 1 X -37.22;4.55;10.00 0.0;0.0;0.0 0.80 PROXICITY012 1*12740
2 X 33.27;-9.13;10.00 0.0;0.0;-26.2 0.80
3 X -13.18;34.23;10.00 0.0;0.0;-50.4 0.80
4 X -15.19;33.34;10.00 0.0;0.0;103.6 0.80
5 X -37.40;2.50;10.00 0.0;0.0;171.2 0.80
6 X -28.22;-24.52;10.00 0.0;0.0;63.0 0.80
7 X -26.62;-26.64;10.00 0.0;0.0;-140.0 0.80
8 X 33.00;-11.43;10.00 0.0;0.0;170.0 0.80
9 X 18.84;-29.01;10.00 0.0;0.0;-65.0 0.80
10 X 17.21;-30.02;10.00 0.0;0.0;135.0 0.80
11 X 15.21;28.40;10.00 0.0;0.0;145.0 0.80
34 Tabella Riepilogativa Puntamenti
Struttura | Fila | Colonna Rif. On | Posizione Apparecchi | Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse | Coeff. | Rif
2D X[m] Y[m] Z[m] Xe Ye z° X[m] Y[m] Z[m] ° Mant
A-1 X -37.22;4.55;10.00 0.0;0.0;0.0 -37.22;4.55;0.00 -180 0.80 A
A-2 X 33.27;-9.13;10.00 0.0;0.0;-26.2 33.27;-9.13;0.00 -26 0.80 A
A-3 X -13.18;34.23;10.00 0.0;0.0;-50.4 -13.18;34.23;0.00 -140 0.80 A
A-4 X -15.19;33.34;10.00 0.0;0.0;103.6 -15.19;33.34;0.00 104 0.80 A
A-5 X -37.40;2.50;10.00 0.0;0.0;171.2 -37.40;2.50;0.00 171 0.80 A
A-6 X -28.22;-24.52;10.00 0.0;0.0;63.0 -28.22;-24.52;0.00 -117 0.80 A
A-7 X -26.62;-26.64;10.00 0.0;0.0;-140.0 -26.62;-26.64;0.00 40 0.80 A
A-8 X 33.00;-11.43;10.00 0.0;0.0;170.0 33.00;-11.43;0.00 170 0.80 A
A-9 X 18.84;-29.01;10.00 0.0;0.0;-65.0 18.84;-29.01;0.00 -65 0.80 A
A-10 X 17.21;-30.02;10.00 0.0;0.0;135.0 17.21;-30.02;0.00 135 0.80 A
A-11 X 15.21;28.40;10.00 0.0;0.0;145.0 15.21;28.40;0.00 55 0.80 A
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7= [LUCE]

DOING IT BETTER

®

Rotatoria 19-2009 25/07/2019

Fael SPA Via Euripide 12/14 20084 Agrate B. (MB) t. +39.03963411 f. +39.039653868

4.1 Valori di llluminamento su: Rotatoria

| O (x:-34.48 y:-32.28 2:0.00) | Risultati | Medio | Minimo | Massimo | Min/Medio | Min/Max | Medio/Max
DX:2.50 DY:2.50 llluminamento Orizzontale (E) 15 lux 2 lux 48 lux 0.14 0.05 0.32

Tipo Calcolo Solo Dir.

Scala 1/500 CV=0.547
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DOING IT BETTER

®

Rotatoria 19-2009 25/07/2019
Fael SPA Via Euripide 12/14 20084 Agrate B. (MB) t. +39.03963411 f. +39.039653868
Informazioni Generali 1
1. Dati Riepilogativi Progetto

1.1 Informazioni Area 2
1.2 Calcolo Energetico 2
1.3 Parametri di Qualita dell'Impianto 2
2. Viste Progetto

2.1 Vista 2D Piano Lavoro e Griglia di Calcolo 3
2.2 Vista 2D in Pianta 4
2.3 Vista Laterale 5
2.4 Vista Frontale 6
3. Dati Riepilogativi Apparecchi

3.1 Informazioni Apparecchi/Rilievi 7
3.2 Informazioni Lampade 7
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3.4 Tabella Riepilogativa Puntamenti 7
4, Tabella Risultati

4.1 Valori di llluminamento su: Rotatoria 8
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ﬂLIGHT

ZONA 2 - Via Carducci LC_19lug007b 31/07/2019
Fonderie Viterbesi srl Voc. Albereto 05024 Giove (TR) 0744995647
ZONA 2 - Via Carducci

Note Installazione: Gilobo su palo artistico

Cliente: Castel San Pietro Terme (BO)

Codice Progetto: LC_19lug007b

Data 31/07/2019

Note

Lighting Designer: Fonderie Viterbesi srl

Indirizzo: Voc. Albereto 05024 Giove (TR)
Tel.-Fax 0744995647

Avvertenze:
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LIGHT

ZONA 2 - Via Carducci LC_19lug007b 31/07/2019
Fonderie Viterbesi srl Voc. Albereto 05024 Giove (TR) 0744995647
1.1 Informazioni Area
Dati Strada
Zona Tipo Zona Corsia Senso di marcia| Larghezza| y1 y2 |Pt.Calc.Y | Pt.Calc.Y | Alt. Zona | Tabella R | Coeff.Rifl.
M (W) | [m] | [m] (E) L [m] (HC) Fattore g0
1. Marciapiede Pista Ciclo/Pedonale Marciapiede ---> 3.00 0.00 3.00 3 3 0.00 0.30
2. Mediana Centrale Secondaria Mediana Centrale > 0.50 3.00 3.50 3 3 0.15 0.30
3. Carreggiata A Carrabile 9.00 3.50 12.50 6 0.00 Cc2 0.07
3.1 Corsia 1 > 4.50 350 8.00 3
3.2 Corsia 2 <-- 4.50 8.00 12.50 3
Dati Installazione Apparecchi
Nome File‘1° Palo x‘1° Palo yAItez.App Num. Interd.ébracci Ang.Inthot.SbracciAng.Rot.Ap[Ang.IncI.Laﬂ‘:att.Manut Codice Flusso| Rif.
| m] (xP)|[m] (YP)| [m] (H) | Pai [m] @) m] ) | (1RX)| F1(RD) | F1R2) | F1RY) | (%] Apparecchio fim]
ASY 0.00 3.25 5.00 --- 22.00 0.00 0 0 0 0 0.90 PCB FF DA-ASY14-16L(2x8)3001 4643 B
CIR 0.00 335 5.00 --- 22,00 0.00 0 0 0 0 0.90 PCB FF DA-CIR06-16L(2x8)300C 4643 A
_ s
CB
y2 i . M
> 05X 0 CA
osy ) YP [
y1l "
SA
XP ¥ yl y2
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ﬂLIGHT

[T

ZONA 2 - Via Carducci
Fonderie Viterbesi srl

LC_19lug007b
Voc. Albereto 05024 Giove (TR)

31/07/2019
0744995647

1.2 Parametri di Qualita dell'lmpianto

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

017 %
Riepilogo Risultati
Zona Osservatore Corsia ‘ Lm ‘ Uo ‘ ul ‘ Ti
EN 13201:2003
3 - Carreggiata A 1.12 0.47 0.45 Ti=14.4 SR=0.65 R=0.69 L=0.57
Valori di Riferimento Classe lllum. ME3c >1.00 >0.40 2 0.50 <15.0 20.50
v v X v v
1) (x=-60.00 y=5.75)m 3-1 (Corsia 1) 1.12* 0.49 0.45*
2) (x=82.00 y=10.25)m 3-2 (Corsia 2) 1.19 0.47* 0.74
Oss.Ti 1) (x=-9.63 y=5.75)m Ti=14.40*
Oss.Ti 2) (x=31.63 y=10.25)m Ti=5.71
Lv=0.26
1.3 Calcolo Energetico
Valutazione Efficienza Energetica
Dati Installazione Apparecchi Compilatore

Comune: Castel San Pietro Terme
Ubicazione: Via Carducci
Apparecchio: Square2

Ambito:

Nome: Simone Belli
Ditta: Fonderie Viterbesi
Data installazione:
Rif.prot.:

Ao JEEED
A+ 0.75<IPEI<0.82

A
B
C
D
E
F
G

0.82<IPEI<0.91 0.85
1.09<IPEI<1.35

1.35<IPEI<1.79

1.79<IPEI<2.63

IPEI>3.10...

SLEEC=0.43

LITESTAR 4D v.5

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it
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ﬂLIGHT

ZONA 2 - Via Carducci

LC_19lug007b

31/07/2019
Fonderie Viterbesi srl Voc. Albereto 05024 Giove (TR) 0744995647
2.1 Vista 2D in Pianta
Le] [e]
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ﬂLIGHT

ZONA 2 - Via Carducci
Fonderie Viterbesi srl

LC_19lug007b

31/07/2019
Voc. Albereto 05024 Giove (TR)

0744995647

2.2 \Vista Laterale
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ﬂLIGHT

ZONA 2 - Via Carducci
Fonderie Viterbesi srl

LC_19lug007b

31/07/2019
Voc. Albereto 05024 Giove (TR)

0744995647

2.3 Vista Frontale
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ﬂLIGHT

ZONA 2 - Via Carducci

LC_19lug007b

31/07/2019
Fonderie Viterbesi srl Voc. Albereto 05024 Giove (TR) 0744995647
3.1 Vista 2D in pianta con riferimenti
e Al ==
[l o] !

LITESTAR 4D v.5 (c)OxyTech Srl www.oxytech.it Pagina 7



ﬂLIGHT

ZONA 2 - Via Carducci LC_19lug007b 31/07/2019
Fonderie Viterbesi srl Voc. Albereto 05024 Giove (TR) 0744995647

3.2 Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso | Coeff. | Dimmer| Colore |Apparecchi|Rif.Lamp. |Lampade
Nome Apparecchio (Codice rilievo) Im Mant. RGB n. n.
(Nome Rilievo)

A Fonderie Viterbesi PCB FF DA-CIR06-16L(2x8)3000K900mA 4643 0.90 100 % 255,255,255 2 LMP-A 1
PCB FF DA-CIR06-16L(2x8)3000K900r(PCB FF DA-CIR06-16L(2x8)3000K900mA)
(PCB FF DA-CIR06-16L(2x8)3000K900mA)

120135150 180 150135 120
o/ 130 “ e
aq o
74 i
ol g0 i ko
44 s
) 360 - s

lartma~/_ 450\ —cdkm

30 15 [1] 15

B Fonderie Viterbesi PCB FF DA-ASY14-16L(2x8)3000K900mA 4643 0.90 100 % 255,255,255 2 LMP-A 1

PCB FF DA-ASY14-16L(2x8)3000K900(PCB FF DA-ASY14-16L(2x8)3000K900mA)
(PCB FF DA-ASY14-16L(2x8)3000K900mA)

120 135150 180 150135 120

3.3 Informazioni Lampade

Rif.Lamp. | Produttore Nome Codice Flusso | Potenza | Colore | n.
(im] W] [K]
LMP-A 16L(2x8)3000K900mA 16L(2x8)3000K900mA 4643 48.00 3000 4
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LIGHT

ZONA 2 - Via Carducci

LC_19lug007b 31/07/2019
Fonderie Viterbesi srl Voc. Albereto 05024 Giove (TR) 0744995647
3.4 Tabella Riepilogativa Apparecchi
Rif. | Dimmer | Posizione Apparecchi | Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Coeff. Codice Lampada Flusso
x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] Mant. [Im]
A-1 100 % 22.00 3.355.00 0.0-0.0 0.0 PCB FF DA-CIR06-16L(2x8)3000K900mA 0.90  16L(2x8)3000K900mA  1*4643
A-2 100 % 0.00 3.355.00 0.0-0.0 0.0 PCB FF DA-CIR06-16L(2x8)3000K900mA 0.90  16L(2x8)3000K900mA  1*4643
B-1 100 % 22.00 3.255.00 0.0-0.0 0.0 PCB FF DA-ASY14-16L(2x8)3000K900mA  0.90  16L(2x8)3000K900mA  1*4643
B-2 100 % 0.00 3.25 5.00 0.0-0.0 0.0 PCB FF DA-ASY14-16L(2x8)3000K900mA  0.90  16L(2x8)3000K900mA  1*4643
3.5 Tabella Riepilogativa Puntamenti
Rif. Codice Apparecchio Dimmer | Posizione Apparecchi | Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse | Coeff.
x[m] y[m] z[m] X[ ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [] Mant.
A-1 PCB FF DA-CIR06-16L(2x8)3000K900mA 100 % 22.00 3.355.00 0.0-0.0 0.0 0.90
A-2 PCB FF DA-CIR06-16L(2x8)3000K900mA 100 % 0.00 3.355.00 0.0-0.0 0.0 0.90
B-1 PCB FF DA-ASY14-16L(2x8)3000K900mA 100 % 22.00 3.255.00 0.0-0.00.0 0.90
B-2 PCB FF DA-ASY14-16L(2x8)3000K900mA 100 % 0.00 3.255.00 0.0-0.0 0.0 0.90
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ﬂLIGHT

ZONA 2 - Via Carducci LC_19lug007b 31/07/2019
Fonderie Viterbesi srl Voc. Albereto 05024 Giove (TR) 0744995647

4.1 Valori delle Luminanze su: 3 - Carreggiata A - Oss. 1 [x=-60.00 y=5.75] m

\ Risultat \ Medio \ Minimo \ Massimo \ Min/Medio \ Min/Max \ Medio/Max
Luminanza L 1.12 cd/m? 0.55 cd/m? 2.64 cd/m? 0.49 0.21 0.42
Osservatore [x=-60.00 y=5.75 z=1.50] m => [x=30.00 y=5.75 z=0.00] m
Tipo Calcolo Solo Dir. (Accuratezza:2)
1.10 33 550 7.70 990 1210 14,30 1650 1870 209 [n
| | | | | | | | | |
1200 17
] 058 067 063 060 061 068 067 060 059 — A
1000 _1 084 076 077 064 061 063 071 08 08t 084 —102
E 1.10 091 077 o0& 063 068 074 0® 1.06 1.13 -87%
800 —
E 1.3 1.08 078 066 07 (1}:2) 0B 1.08 141 147 75
600
i — 1.80 144 098 0% 111 12 141 15 21 207 Y
400 173 1682 138 166 206 227 239 249 20 — 42
K1 18]
HH‘HH‘\H\‘HH‘HH‘HH‘H\\‘HH‘\H\‘HH‘HH‘HH‘H\\‘HH‘\H\‘HH‘HH‘HH‘\H\‘HH‘HH‘HH
0po 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 20 20
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ﬂLIGHT

ZONA 2 - Via Carducci LC_19lug007b 31/07/2019
Fonderie Viterbesi srl Voc. Albereto 05024 Giove (TR) 0744995647

4.2 Valori delle Luminanze su: 3 - Carreggiata A - Oss. 2 [x=82.00 y=10.25] m

\ Risultat \ Medio \ Minimo \ Massimo \ Min/Medio \ Min/Max \ Medio/Max
Luminanza L 1.19 cd/m? 0.56 cd/m? 2.68 cd/m? 0.47 0.21 0.44
Osservatore [x=82.00 y=10.25 z=1.50] m => [x=-8.00 y=10.25 z=0.00] m
Tipo Calcolo Solo Dir. (Accuratezza:2)
1.10 33 550 7.70 990 1210 14,30 1650 1870 209 [n
| | | | | | | | | |
1200 17
] 059 061 068 067 063 061 064 066 059 1A
1000 _1 085 083 085 073 067 062 066 077 076 085 < 102
E 1.14 1.09 0% 078 073 066 065 07 094 1.11 -87%
800 —
E 151 1.47 1.47 1.02 o® 08 076 083 112 1.6 75
600
E 213 224 174 167 157 150 127 1.18 157 1.88 Y
40 7 20 257 257 253 224 173 137 157 1.70 ~45
N1 ]
HH‘HH‘\H\‘HH‘HH‘HH‘H\\‘HH‘\H\‘HH‘HH‘HH‘H\\‘HH‘\H\‘HH‘HH‘HH‘\H\‘HH‘HH‘HH
0po 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 20 20
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ﬂLIGHT

ZONA 2 - Via Carducci LC_19lug007b 31/07/2019
Fonderie Viterbesi srl Voc. Albereto 05024 Giove (TR) 0744995647

4.3 Valori di llluminamento su: 3 - Carreggiata A

| Risultati | Medio | Minimo Massimo Min/Medio | Min/Max | Medio/Max
llluminamento Orizzontale (E) 20.57 lux 10.38 lux 52.22 lux 0.50 0.20 0.39
Tipo Calcolo Solo Dir. (Accuratezza:2)
1.10 330 550 770 990 1210 1430 1650 1870 090 [n]
| | | | | | | | | |
] 14,16 1359 1434 1244 1059 1059 1244 1434 1359 1416 -nz
1000 _1 218 1910 176 1281 1057 1057 1281 173 19.10 218 -102
E 2959 B 179 2% 2% 7% B 2959 -87
800 -
E 377 219 1764 1227 1043 1043 1227 1764 219 377 -7
600_-
] 3888 1975 12% 1049 1049 12% 1975 B8 -5/
400 - 4953 405 2127 1310 1041 1041 1310 2127 4059 453 — 42
N1 [¢]
HH‘HH‘\H\‘HH‘HH‘HH‘H\\‘HH‘\H\‘HH‘HH‘HH‘H\\‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH
000 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 220
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ﬂLIGHT

ZONA 2 - Via Carducci LC_19lug007b 31/07/2019
Fonderie Viterbesi srl Voc. Albereto 05024 Giove (TR) 0744995647

4.4 Valori di llluminamento su: 1 - Marciapiede

| Risultati | Medio | Minimo Massimo Min/Medio | Min/Max | Medio/Max
llluminamento Orizzontale (E) 16.67 lux 8.40 lux 38.36 lux 0.50 0.22 0.43
Tipo Calcolo Solo Dir. (Accuratezza:2)
110 330 550 770 990 1210 1430 1650 1870 2090 |
[] T T T T T T T T T T [ 3
00 237 1868 1195 a7 a7 1.9 1868 237 -2%0
246 098 1449 1048 8% 8% 1048 1449 098 246 ~1%0
000 172 1436 1.37 93 923 137 1436 172 -0%0

‘HH‘HH‘\H\‘HH‘HH‘HH‘H\\‘HH‘\H\‘HH‘HH‘HH‘H\\‘HH‘\H\‘HH‘HH‘HH‘\H\‘HH‘HH‘HH‘
0.00 200 4.00 6.00 800 10.00 1200 14.00 16.00 1800 2000 200
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ﬂLIGHT

ZONA 2 - Via Carducci LC_19lug007b 31/07/2019
Fonderie Viterbesi srl Voc. Albereto 05024 Giove (TR) 0744995647

4.5 Diagramma a Spot degli llluminamenti su: 3 - Carreggiata A

| Risultati | Medio | Mimo | Massimo Min/Medio | Min/Max | Medio/Max
llluminamento Orizzontale (E) 20.57 lux 10.38 lux 52.22 lux 0.50 0.20 0.39
Tipo Calcolo Solo Dir. (Accuratezza:2)

)
3

10.00

o
3

N o}
\8 | \8 | |
HHH‘HHHH‘HHHH‘HHHH‘\H 1

000 200 400 6.00 800 10.00 1200 14.00 16.00 18.00 2000 200
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ﬂLIGHT

ZONA 2 - Via Carducci
Fonderie Viterbesi srl

LC_19lug007b

31/07/2019
Voc. Albereto 05024 Giove (TR)

0744995647

5.1 Immagini
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ﬂLIGHT

ZONA 2 - Via Carducci
Fonderie Viterbesi srl
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31/07/2019
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5.2 Immagini
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ZONA 2 - Via Carducci LC_19lug007b 31/07/2019
Fonderie Viterbesi srl Voc. Albereto 05024 Giove (TR) 0744995647

5.3 Immagini

R
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Fonderie Viterbesi srl Voc. Albereto 05024 Giove (TR) 0744995647

5.4 Immagini

R
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ﬂLIGHT

ZONA 2 - Via Carducci LC_19lug007b 31/07/2019
Fonderie Viterbesi srl Voc. Albereto 05024 Giove (TR) 0744995647

5.5 Immagini

R0
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Il

LIGHT

ZONA 2 - Via Carducci LC_19lug007b

Fonderie Viterbesi srl

Voc. Albereto 05024 Giove (TR)

31/07/2019
0744995647

Informazioni Generali
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Dati Riepilogativi Progetto
Informazioni Area

Parametri di Qualita dell'Impianto
Calcolo Energetico

Viste Progetto

Vista 2D in Pianta
Vista Laterale
Vista Frontale

Dati Riepilogativi Apparecchi
Vista 2D in pianta con riferimenti
Informazioni Apparecchi/Rilievi

Informazioni Lampade

Tabella Riepilogativa Apparecchi
Tabella Riepilogativa Puntamenti

Tabella Risultati

Valori delle Luminanze su: 3 - Carreggiata A - Oss. 1 [x=-60.00 y=5.75] m
Valori delle Luminanze su: 3 - Carreggiata A - Oss. 2 [x=82.00 y=10.25] m
Valori di llluminamento su: 3 - Carreggiata A

Valori di llluminamento su: 1 - Marciapiede

Diagramma a Spot degli llluminamenti su: 3 - Carreggiata A
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ﬂLIGHT

ZONA 3 - Via Giacomo Matteotti LC_19lug006b 31/07/2019
Fonderie Viterbesi srl Voc. Albereto 05024 Giove (TR) 0744995647

ZONA 3 - Via Giacomo Matteotti

Note Installazione: Lanterna quadrata su palo - retrofit
Cliente: Castel San Pietro Terme (BO)
Codice Progetto: LC_19lug006b

Data 31/07/2019

Note

Lighting Designer: Fonderie Viterbesi srl

Indirizzo: Voc. Albereto 05024 Giove (TR)
Tel.-Fax 0744995647

Avvertenze:
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ﬂLIGHT

ZONA 3 - Via Giacomo Matteotti LC_19lug006b 31/07/2019
Fonderie Viterbesi srl Voc. Albereto 05024 Giove (TR) 0744995647

1.1 Informazioni Area

Dati Strada
Zona Tipo Zona Corsia Senso di marcia | Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y | Pt.Calc.Y | Alt. Zona | Tabella R | Coeff.Rifl.
[m] (W) m] | [m] (E) L) [m] (HC) Fattore g0
1. Carreggiata A Carrabile 6.50 0.00 6.50 5 0.00 Cc2 0.07
1.1 Corsia 1 > 3.25 0.00 3.25 3
1.2 Corsia 2 <--- 3.25 325 6.50 3
Dati Installazione Apparecchi
Nome File‘1° Palo x‘1° Palo yAItez.App Num. Interd.ébraccioAng.Inthot.SbracciAng.Rot.AprAng.IncI.Lawi:att.Manut Codice Flusso| Rif.
| [m] (<P fm] (YP)| [mi] (H) | Pali |fm] (©)] [m] (L) | [TRX)| (1(R2) | [1R2) | [1RY) | [os] Apparecchio fim]
FilaA  0.00 0.00 5.00 --- 18.00 0.00 0 0 0 0 0.90 PCB FF DA-ASY12-16L(2x8)300! 3760 A
Y
SB
CB
y2 i M
D
> 05X s CA
osy ) YP [
y1l "
SA
XP ¥ yl y2
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ﬂLIGHT

ZONA 3 - Via Giacomo Matteotti LC_19lug006b 31/07/2019
Fonderie Viterbesi srl Voc. Albereto 05024 Giove (TR) 0744995647

1.2 Parametri di Qualita dell'lmpianto

Inquinamento Luminoso

‘ Rapporto Medio - Rn -

0.22 %
Riepilogo Risultati
Zona Osservatore Corsia ‘ Lm ‘ Uo ‘ ul ‘ Ti
EN 13201:2003
1 - Carreggiata A 1.24 0.47 0.55 Ti=17.8 SR=0.37 R=0.49 L=0.23
Valori di Riferimento Classe lllum. ME3c >1.00 >0.40 =20.50 <15.0 = 0.50
v v v X X
1) (x=-60.00 y=1.63)m 1-1 (Corsia 1) 1.24* 0.49 0.55*
2) (x=78.00 y=4.88)m 1-2 (Corsia 2) 1.33 0.47* 0.85
Oss.Ti 1) (x=6.58 y=1.63)m Ti=17.84*
0Oss.Ti 2) (x=11.42 y=4.88)m Ti=10.87
Lv=0.35
1.3 Calcolo Energetico
Valutazione Efficienza Energetica
Dati Installazione Apparecchi Compilatore
Comune: Castel San Pietro Terme Nome: Simone Belli
Ubicazione: Via Giacomo Matteotti Ditta: Fonderie Viterbesi
Apparecchio: Square2 Data installazione:
Ambito: Rif.prot.:

A++ m 0.54

A+ 0.75<IPEI<0.82

0.82<IPEI<0.91

A++

1.09<IPEI<1.35

1.35<IPEI<1.79

1.79<IPEI<2.63

G Mmoo O W >

IPEI>3.10...

SLEEC=0.26
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ﬂLIGHT

ZONA 3 - Via Giacomo Matteotti
Fonderie Viterbesi srl

LC_19lug006b

31/07/2019
Voc. Albereto 05024 Giove (TR)

0744995647

2.1 Vista 2D in Pianta
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ﬂLIGHT

ZONA 3 - Via Giacomo Matteotti
Fonderie Viterbesi srl

LC_19lug006b

31/07/2019
Voc. Albereto 05024 Giove (TR)

0744995647

2.2 \Vista Laterale
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ﬂLIGHT

ZONA 3 - Via Giacomo Matteotti
Fonderie Viterbesi srl

LC_19lug006b

31/07/2019
Voc. Albereto 05024 Giove (TR)

0744995647

2.3 Vista Frontale
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ﬂLIGHT

ZONA 3 - Via Giacomo Matteotti
Fonderie Viterbesi srl

LC_19lug006b

31/07/2019
Voc. Albereto 05024 Giove (TR)

0744995647

3.1 Vista 2D in pianta con riferimenti

DAZ D

LITESTAR 4D v.5 (c)OxyTech Srl www.oxytech.it Pagina 7



Il

LIGHT

ZONA 3 - Via Giacomo Matteotti LC_19lug006b 31/07/2019
Fonderie Viterbesi srl Voc. Albereto 05024 Giove (TR) 0744995647
3.2 Informazioni Apparecchi/Rilievi
Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso | Coeff. | Dimmer| Colore |Apparecchi|Rif.Lamp. |Lampade
Nome Apparecchio (Codice rilievo) Im Mant. RGB n. n.
(Nome Rilievo)
A Fonderie Viterbesi PCB FF DA-ASY12-16L(2x8)3000K700mA 3760 0.90 100 % 255,255,255 2 LMP-A 1
PCB FF DA-ASY12-16L(2x8)3000K700(PCB FF DA-ASY12-16L(2x8)3000K700mA)
(PCB FF DA-ASY12-16L(2x8)3000K700mA)
12FI 135.1530 180. 150135 120
o/ 140, o
3.3 Informazioni Lampade
Rif.Lamp. | Produttore Nome Codice Flusso | Potenza | Colore | n.
[Im] (W] [K]
LMP-A 16L(2x8)3000K700mA 16L(2x8)3000K700mA 3760 38.00 3000 2
3.4 Tabella Riepilogativa Apparecchi
Rif. | Dimmer | Posizione Apparecchi | Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Coeff. Codice Lampada Flusso
x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] Mant. [Im]
A-1 100 % 18.00 0.00 5.00 0.0-0.0 0.0 PCB FF DA-ASY12-16L(2x8)3000K700mA  0.90  16L(2x8)3000K700mA  1*3760
A-2 100 % 0.00 0.00 5.00 0.0-0.0 0.0 PCB FF DA-ASY12-16L(2x8)3000K700mA  0.90  16L(2x8)3000K700mA  1*3760
3.5 Tabella Riepilogativa Puntamenti
Rif. Codice Apparecchio Dimmer | Posizione Apparecchi | Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse | Coeff.
x[m] y[m] z[m] X[ ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [ Mant.
A-1 PCB FF DA-ASY12-16L(2x8)3000K700mA 100 % 18.00 0.00 5.00 0.0-0.0 0.0 0.90
A-2 PCB FF DA-ASY12-16L(2x8)3000K700mA 100 % 0.00 0.00 5.00 0.0-0.0 0.0 0.90
LITESTAR 4D v.5 (c)OxyTech Srl www.oxytech.it Pagina 8



ﬂLIGHT

ZONA 3 - Via Giacomo Matteotti LC_19lug006b 31/07/2019
Fonderie Viterbesi srl Voc. Albereto 05024 Giove (TR) 0744995647

4.1 Valori delle Luminanze su: 1 - Carreggiata A - Oss. 1 [x=-60.00 y=1.63] m

\ Risultati \ Medio \ Minimo \ Massimo \ Min/Medio \ Min/Max \ Medio/Max
Luminanza L 1.24 cd/m? 0.61 cd/m2 2.30 cd/m2 0.49 0.26 0.54
Osservatore [x=-60.00 y=1.63 z=1.50] m => [x=30.00 y=1.63 z=0.00] m
Tipo Calcolo Solo Dir. (Accuratezza:2)
090 270 450 630 810 990 11.70 1350 1530 1710 [ni
| | | | | | | | | |
600 061 082 064 063 063 067 066 064 061 061 -5%
*; 1.10 104 0%8 0% 0% 0% 1.01 1.07 1.00 1.11 - 483
400
] 1.29 1.14 1.07 0%® 0% 1.08 1.11 120 12 133 -3m
E 151 129 1.16 1.00 087 097 1.13 1.30 1.3 1682 ~an
200 _7
1 — 1.91 163 139 122 1.07 147 144 157 177 1% - 163
] 208 1.8 163 151 161 184 195 206 -0
000 _1 D D
‘ TTTT ‘ TT 1T ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TT 1T ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘
000 200 400 600 800 1000 1200 14,00 16,00 1800
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ﬂLIGHT

ZONA 3 - Via Giacomo Matteotti LC_19lug006b 31/07/2019
Fonderie Viterbesi srl Voc. Albereto 05024 Giove (TR) 0744995647

4.2 Valori delle Luminanze su: 1 - Carreggiata A - Oss. 2 [x=78.00 y=4.88] m

\ Risultati \ Medio \ Minimo \ Massimo \ Min/Medio \ Min/Max \ Medio/Max
Luminanza L 1.33 cd/m? 0.62 cd/m2 2.32 cd/m2 0.47 0.27 0.57
Osservatore [x=78.00 y=4.88 z=1.50] m => [x=-12.00 y=4.88 z=0.00] m
Tipo Calcolo Solo Dir. (Accuratezza:2)
090 270 450 630 810 990 11.70 1350 1530 1710 [ni
| | | | | | | | | |
600 3 063 065 067 068 070 070 065 065 064 5%
*; 115 114 110 1.06 1.00 08 1.00 101 1.11 115 < 48
400 7
] 142 129 127 147 1.10 1.00 1.08 147 125 138 -3m
E 1.7 153 142 126 1.10 1.2 1.19 1.37 1.5 176 ~an
200 _7
: 2% 206 181 166 137 129 148 1.71 208 -18
1 224 198 1.88 1.83 1.59 152 1682 1.80 201 216 -0
000 _1 D D
‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘
000 200 400 600 800 1000 1200 14,00 1600 1800

LITESTAR 4D v.5 (c)OxyTech Srl www.oxytech.it Pagina 10



ﬂLIGHT

ZONA 3 - Via Giacomo Matteotti LC_19lug006b 31/07/2019
Fonderie Viterbesi srl Voc. Albereto 05024 Giove (TR) 0744995647

4.3 Valori di llluminamento su: 1 - Carreggiata A

\ Risultati \ Medio \ Minimo Massimo Min/Medio \ Min/Max \ Medio/Max
llluminamento Orizzontale (E) 19.20 lux 9.20 lux 37.31 lux 0.48 0.25 0.51
Tipo Calcolo Solo Dir. (Accuratezza:2)
0% 27 450 630 810 9% 170 1350 1530 1710 [n
| | | | | | | | | |
600 _7 58
] 1279 2% 23 272 28 128 2R 13 2% 12® _5
] %™ ®’B 0% 1813 1646 1646 1813 08  B’B B 45
400 7
] 7D BB 197515981201 1201 58— 1975 BB 3t -33
200 373 %675 1887 1329 974 974 1329 1887 %7/ |33 ~1%
. 6P 578 1762 123 23 1762 578 BP - 06
000 1 B o
‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TT 1T ‘
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
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ZONA 3 - Via Giacomo Matteotti LC_19lug006b 31/07/2019
Fonderie Viterbesi srl Voc. Albereto 05024 Giove (TR) 0744995647

4.4 Diagramma a Spot degli llluminamenti su: 1 - Carreggiata A

| Risultati | Medio | Minmo | Massimo Min/Medio | Min/Max | Medio/Max
llluminamento Orizzontale (E) 19.20 lux 9.20 lux 37.31 lux 0.48 0.25 0.51
Tipo Calcolo Solo Dir. (Accuratezza:2)

o
3

N
3

N
S]

o
3

0.00 200 4.00 6.00 800 10.00 1200 14.00 16.00 18.00
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ZONA 3 - Via Giacomo Matteotti
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Voc. Albereto 05024 Giove (TR)
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5.1 Immagini
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ZONA 3 - Via Giacomo Matteotti LC_19lug006b 31/07/2019
Fonderie Viterbesi srl Voc. Albereto 05024 Giove (TR) 0744995647

5.2 Immagini

41 [
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ZONA 3 - Via Giacomo Matteotti LC_19lug006b 31/07/2019
Fonderie Viterbesi srl Voc. Albereto 05024 Giove (TR) 0744995647

5.3 Immagini
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Il

LIGHT

ZONA 3 - Via Giacomo Matteotti LC_19lug006b

Fonderie Viterbesi srl

Voc. Albereto 05024 Giove (TR)

31/07/2019
0744995647

Informazioni Generali

WWww ) PP N A -
rwh= W= wio =

I
Nwho &1
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wh =

Dati Riepilogativi Progetto
Informazioni Area

Parametri di Qualita dell'Impianto
Calcolo Energetico

Viste Progetto

Vista 2D in Pianta
Vista Laterale
Vista Frontale

Dati Riepilogativi Apparecchi
Vista 2D in pianta con riferimenti
Informazioni Apparecchi/Rilievi

Informazioni Lampade

Tabella Riepilogativa Apparecchi
Tabella Riepilogativa Puntamenti

Tabella Risultati

Valori delle Luminanze su: 1 - Carreggiata A - Oss. 1 [x=-60.00 y=1.63] m
Valori delle Luminanze su: 1 - Carreggiata A - Oss. 2 [x=78.00 y=4.88] m
Valori di llluminamento su: 1 - Carreggiata A

Diagramma a Spot degli llluminamenti su: 1 - Carreggiata A

Immagini

Immagini
Immagini
Immagini

oo wwmn

00 00 00

10
11
12

13
14
15
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ﬂLIGHT

ZONA 4 - Piazza Vittorio Veneto LC_19lug008b 31/07/2019
Fonderie Viterbesi srl Voc. Albereto 05024 Giove (TR) 0744995647

ZONA 4 - Piazza Vittorio Veneto

Note Installazione: Gilobo su palo

Cliente: Castel San Pietro Terme (BO)
Codice Progetto: LC_19lug008b

Data 31/07/2019

Note

Lighting Designer: Fonderie Viterbesi srl

Indirizzo: Voc. Albereto 05024 Giove (TR)
Tel.-Fax 0744995647

Avvertenze:
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ﬂLIGHT

ZONA 4 - Piazza Vittorio Veneto

LC_19lug008b 31/07/2019
Fonderie Viterbesi srl Voc. Albereto 05024 Giove (TR) 0744995647
1.1 Informazioni Area
Superficie Colore Coefficiente | lllum.Medio | Minimo | Massimo | Min/Medio | Min/Max | Medio/Max
Riflessione [lux] [lux] [lux]
Pavimento 222 142102 7 11.6 0.11 34.5 0.01 0.00 0.33

1.2 Parametri di Qualita dell'lmpianto

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.15 %

LITESTAR 4D v.5 (c)OxyTech Srl www.oxytech.it
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ZONA 4 - Piazza Vittorio Veneto ~ LC_19lug008b
Fonderie Viterbesi srl Voc. Albereto 05024 Giove (TR) 0744995647

2.1 Vista 2D in Pianta




LIGHT

ZONA 4 - Piazza Vittorio Veneto
Fonderie Viterbesi srl

LC_19lug008b

31/07/2019
Voc. Albereto 05024 Giove (TR)

0744995647

2.2 \Vista Laterale

i A A i R A A
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LIGHT

ZONA 4 - Piazza Vittorio Veneto
Fonderie Viterbesi srl

LC_19lug008b

31/07/2019
Voc. Albereto 05024 Giove (TR)

0744995647

2.3 Vista Frontale

T T e 1
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ﬂLIGHT

ZONA 4 - Piazza Vittorio Veneto LC_19lug008b 31/07/2019
Fonderie Viterbesi srl Voc. Albereto 05024 Giove (TR) 0744995647

3.1 Vista 2D in pianta con riferimenti

s 8 8 3 8 8

8
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Il

LIGHT

ZONA 4 - Piazza Vittorio Veneto LC_19lug008b 31/07/2019
Fonderie Viterbesi srl Voc. Albereto 05024 Giove (TR) 0744995647
3.2 Informazioni Apparecchi/Rilievi
Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso | Coeff. | Dimmer Colore | Apparecchi| Rif.Lamp. | Lampade
Nome Apparecchio (Codice rilievo) Im Mant. RGB n. n.
(Nome Rilievo)
A Fonderie Viterbesi PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA 5686 0.90 100 % 255,255,255 21 LMP-A 1
PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K5001(PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA)
(PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA)
120 135150 180 150135 120
AT, L
(15 o8 ST 1o
o
74 1
E / ! \ .
o - S
Sl a8 W
et~ 450 —diim
30 15 0 15 30
3.3 Informazioni Lampade
Rif.Lamp. | Produttore Nome Codice Flusso | Potenza | Colore n.
[Im] (W] [K]
LMP-A 32L(2x8)3000K500mA 32L(2x8)3000K500mA 5686 52.00 3000 21
3.4 Tabella Riepilogativa Apparecchi
Rif. Dimmer | Posizione Apparecchi | Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Coeff Codice Lampada Flusso
x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] Mant [Im]
A-1 100 % 69.78 -18.54 5.00 0.0-0.00.0 PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA  0.90  32L(2x8)3000K500mA  1*5686
A-2 100 % 60.76 -2.96 5.00 0.0-0.00.0 PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA  0.90  32L(2x8)3000K500mA  1*5686
A-3 100 % 49.07 14.89 5.00 0.0-0.00.0 PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA  0.90  32L(2x8)3000K500mA  1*5686
A-4 100 % 37.38 28.88 5.00 0.0-0.00.0 PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA  0.90  32L(2x8)3000K500mA  1*5686
A-5 100 % -4.97 26.05 5.00 0.0-0.00.0 PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA  0.90  32L(2x8)3000K500mA  1*5686
A-6 100 % -4.35 43.14 5.00 0.0-0.00.0 PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA  0.90  32L(2x8)3000K500mA  1*5686
A-7 100 % 19.93 52.44 5.00 0.0-0.00.0 PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA  0.90  32L(2x8)3000K500mA  1*5686
A-8 100 % -0.4562.19 5.00 0.0-0.00.0 PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA  0.90  32L(2x8)3000K500mA  1*5686
A-9 100 % -20.64 77.60 5.00 0.0-0.00.0 PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA  0.90  32L(2x8)3000K500mA  1*5686
A-10  100% -23.57 69.36 5.00 0.0-0.00.0 PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA  0.90  32L(2x8)3000K500mA  1*5686
A-11 100 % -26.27 58.21 5.00 0.0-0.00.0 PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA  0.90  32L(2x8)3000K500mA  1*5686
A-12  100% -41.72 57.155.00 0.0-0.00.0 PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA  0.90  32L(2x8)3000K500mA  1*5686
A-13  100% -61.91 54.49 5.00 0.0-0.00.0 PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA  0.90  32L(2x8)3000K500mA  1*5686
A-14 100 % -50.66 62.46 5.00 0.0-0.00.0 PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA  0.90  32L(2x8)3000K500mA  1*5686
A-15 100 % -37.52 69.85 5.00 0.0-0.00.0 PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA  0.90  32L(2x8)3000K500mA  1*5686
A-16 100 % -36.89 86.36 5.00 0.0-0.00.0 PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA  0.90  32L(2x8)3000K500mA  1*5686
A-17 100 % -58.24 69.85 5.00 0.0-0.00.0 PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA  0.90  32L(2x8)3000K500mA  1*5686
A-18 100 % -69.39 86.22 5.00 0.0-0.00.0 PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA  0.90  32L(2x8)3000K500mA  1*5686
A-19 100 % -50.13 95.10 5.00 0.0-0.00.0 PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA  0.90  32L(2x8)3000K500mA  1*5686
A-20 100% -70.31 97.03 5.00 0.0-0.00.0 PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA  0.90  32L(2x8)3000K500mA  1*5686
A-21 100 % -64.43 106.05 5.00 0.0-0.00.0 PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA  0.90  32L(2x8)3000K500mA  1*5686
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ﬂLIGHT

ZONA 4 - Piazza Vittorio Veneto LC_19lug008b 31/07/2019
Fonderie Viterbesi srl Voc. Albereto 05024 Giove (TR) 0744995647

3.5 Tabella Riepilogativa Puntamenti

Rif. Codice Apparecchio Dimmer | Posizione Apparecchi | Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse | Coeff.

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] X[m] y[m] z[m] [ Mant.
A-1 PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA 100 % 69.78 -18.54 5.00 0.0-0.0 0.0 0.90
A-2 PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA 100 % 60.76 -2.96 5.00 0.0-0.0 0.0 0.90
A-3 PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA 100 % 49.07 14.89 5.00 0.0-0.0 0.0 0.90
A-4 PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA 100 % 37.38 28.88 5.00 0.0-0.0 0.0 0.90
A-5 PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA 100 % -4.97 26.05 5.00 0.0-0.0 0.0 0.90
A-6 PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA 100 % -4.3543.14 5.00 0.0-0.0 0.0 0.90
A-7 PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA 100 % 19.93 52.44 5.00 0.0-0.0 0.0 0.90
A-8 PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA 100 % -0.4562.19 5.00 0.0-0.0 0.0 0.90
A-9 PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA 100 % -20.64 77.60 5.00 0.0-0.00.0 0.90
A-10 PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA 100 % -23.57 69.36 5.00 0.0-0.0 0.0 0.90
A-11 PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA 100 % -26.27 58.21 5.00 0.0-0.0 0.0 0.90
A-12 PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA 100 % -41.72 57.155.00 0.0-0.0 0.0 0.90
A-13 PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA 100 % -61.91 54.49 5.00 0.0-0.0 0.0 0.90
A-14 PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA 100 % -50.66 62.46 5.00 0.0-0.0 0.0 0.90
A-15 PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA 100 % -37.52 69.85 5.00 0.0-0.00.0 0.90
A-16 PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA 100 % -36.89 86.36 5.00 0.0-0.0 0.0 0.90
A-17 PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA 100 % -58.24 69.85 5.00 0.0-0.0 0.0 0.90
A-18 PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA 100 % -69.39 86.22 5.00 0.0-0.0 0.0 0.90
A-19 PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA 100 % -50.1395.10 5.00 0.0-0.0 0.0 0.90
A-20 PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA 100 % -70.31 97.03 5.00 0.0-0.0 0.0 0.90
A-21 PCB FF DA-CIR06-32L(2x8)3000K500mA 100 % -64.43 106.05 5.00 0.0-0.0 0.0 0.90
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ﬂLIGHT

ZONA 4 - Piazza Vittorio Veneto LC_19lug008b 31/07/2019
Fonderie Viterbesi srl Voc. Albereto 05024 Giove (TR) 0744995647

41 Valori di llluminamento su: Pavimento

| Risultati Medio | Minimo | Massimo | Min/Medio | Min/Max | Medio/Max
llluminamento Orizzontale (E) 11.6 lux 0.1 lux 34.5 lux 0.01 0.00 0.33
Tipo Calcolo Solo Dir. (Accuratezza:2)
75.54-7 54-50.54-51 43 54-35.54- 27 54 19/A- 1154 -354 446 1246 2046 28.46 B216/44.46 5246 $0.46 6346 T6.481
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 ~ 115
6 70 137 — 102
00 8 12f 212 — 1@
] 7 17 —97,
B 3 17 —92
] 6 142 &.
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B %64 286 289 202°233 130 {102 9 —67.2
60007 7 75 264 270 W4 97 ™I 120 80 /612
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- 4 131 430 90 76 107 122 102 99—45 66 — %
1 58 4 31 34,96 H9~79 65 71 61 2
4000 1 e @
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B 2 02 26115 137 94 12\07 65\ 142 ~3e
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000 33 94/1 —1e
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ﬂLIGHT

ZONA 4 - Piazza Vittorio Veneto LC_19lug008b 31/07/2019
Fonderie Viterbesi srl Voc. Albereto 05024 Giove (TR) 0744995647

4.2 Diagramma a Spot degli llluminamenti su: Pavimento

| Risultati | Medio | Minimo | Massimo | Min/Medio | Min/Max | Medio/Max
llluminamento Orizzontale (E) 11.6 lux 0.1lux  34.5 lux 0.01 0.00 0.33
Tipo Calcolo Solo Dir. (Accuratezza:2)
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5.1 Immagini
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5.2 Immagini
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5.3 Immagini
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5.4 Immagini
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5.5 Immagini
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Il

LIGHT

ZONA 4 - Piazza

Fonderie Viterbesi srl

Vittorio Veneto

LC_19lug008b
Voc. Albereto 05024 Giove (TR)

31/07/2019
0744995647

Informazioni Generali

1
1.4
1.2
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2.
2.

3

3.1
3.2
3.3
34
35

4

41
4.2

5

5.1
5.2
53
54
55
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Dati Riepilogativi Progetto

Informazioni Area
Parametri di Qualita dell'Impianto

Viste Progetto

Vista 2D in Pianta
Vista Laterale
Vista Frontale

Dati Riepilogativi Apparecchi
Vista 2D in pianta con riferimenti
Informazioni Apparecchi/Rilievi

Informazioni Lampade

Tabella Riepilogativa Apparecchi
Tabella Riepilogativa Puntamenti

Tabella Risultati

Valori di llluminamento su: Pavimento
Diagramma a Spot degli llluminamenti su: Pavimento

Immagini
Immagini
Immagini
Immagini
Immagini
Immagini

gL w
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11
12
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14
15
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Caelwce

OSTERIA ZONA 9 EMILIA

Note Installazione:

Cliente: ST. LULLO

Codice Progetto:

Data 23/07/2019

Note

Lighting Designer: FAEL S.p.A.

Indirizzo: Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. M|
Tel.-Fax Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868
Avvertenze:
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Caelwce

OSTERIA ZONA 9 EMILIA 23/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. MI Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868
1.1 Informazioni Area
Dati Strada
Zona Tipo Zona Corsia Senso di marcia | Larghezza | y1 y2 | Pt.Calc.Y | Pt.Calc.Y | Alt. Zona Colore Tabella R | Coeff.Rifl.
[mW) | [m] | [m] (B L [m] (HC) Fattore q0
Carregg_A Carrabile 9.00 0.00 9.00 10 0.00 RGB=126,126,126 Cc2 7.01
Carregg_A_C1 > 4.50 0.00 4.50 5
Carregg_A_C2 <en 4.50 450 9.00 5

Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila | 1° Palox | 1° Paloy | Altez.App. | Num. | Interd. | Sbraccio | Ang.Incl. | Rot.Sbraccio | Ang.Incl.Lat. | Fatt.Manut. Codice Flusso | RIif.
[m] (XP) | [m](YP) | [m](H) Pali | [mI(D) | ML) | [TRY) [1(R2) 1 (RX) (%] Apparecchio | [Im]
Fila A 0.00 0.00 10.00 - 30.00 0.00 0 90 0 95.00 46421 17050 A
YA = L
o \ T '_\ ’-_—_L — 3 RY (\"‘
._\ ) /.(‘ >
v \ Q\ -
\ /LD z <
\ H )
e
osx | 0 0 0 C
osy S
" N 5 )
( I T .
o XP - ; o W oy
y’ y2 —
1.2 Parametri di Qualita dell'lmpianto

Riepilogo Risultati

Zona Osservatore Corsia Sr Ti ul ‘ Lm ‘ Uo
Carregg_A Tot=0.58 Dx=0.70 Sx=0.46 Ti=6.96 0.84 2.06 0.52
1) (x=-60.00 y=2.25)m Carregg_A_C1 0.85 2.06 0.52
2) (x=90.00 y=6.75)m Carregg_A_C2 0.84 * 2.22 0.52
3) (x=-60.00 y=2.25)m 2.06 * 0.52 *
(x=-143.35 y=2.25)m Ti=6.96 *

Lv=0.20 G=6.26

Norma CIE 30
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Caelwce

OSTERIA ZONA 9 EMILIA 23/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. Mi Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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Caelwce

OSTERIA ZONA 9 EMILIA 23/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. Mi Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868

2.1 Vista 2D in Pianta

Scala 1/250
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12.50

10.00
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hElan s LFila A_6
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)

0.00 2.50 5.00 7.50 10.00 1250 15.00 17.50 20.00 22,50 25.00 27.50 30.00
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Caelwce

OSTERIA ZONA 9 EMILIA 23/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. Ml Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868
2.2 Vista Laterale
Scala 1/200
12.00
10.00 7 Fila A_80O
—] [==] —
8.00 7
6.00 7
4.00 7
2.00_ 7
0.00 7

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00
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Caelwce

OSTERIA ZONA 9 EMILIA 23/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. MI Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868
3.1 Informazioni Apparecchi/Rilievi
RIif. Linea Nome Apparecchio Codice Apparecchio | Apparecchi | Rif.Lamp. | Lampade
(Nome Rilievo) (Codice rilievo) n. n.
A PROXIMO CITY PROX CITY 15 XHP70 700mA AB1 46421 - LMP-A 1
(PROXI CITY 15 XHP70 AB1) (PRLED554D)
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Caelwce

OSTERIA ZONA 9 EMILIA

23/07/2019

FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. Ml Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868
4.1 Valori di llluminamento Orizzontale sul Piano di Lavoro
0 (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Risultati ‘ Medio ‘ Minimo ‘ Massimo ‘ Min/Medio ‘ Min/Max ‘ Medio/Max
DX:1.76 DY:0.75 llluminamento Orizzontale (E) 35 lux 20 lux 52 lux 0.57 0.38 0.66

Tipo Calcolo

Scala 1/250
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Solo Dir. + Arredi

3—381—380—29—27—25— 22— 21—20—20—21—22—25—27—29—30—3%

36 35 34 32 30 28 25 23 22 22 23 25 28 30 32 34 35 3
4 40 39 36 34 31 28 25 24 24 25 28 31 34 36 39 40 4
46 45 43 40 37 33 30 27 26 26 27 30 33 37 40 43 45 4
49 49 46 44 39 35 31 28 27 27 28 31 35 39 44 46 49 4
52 51 48 45 41 36 31 28 27 27 28 31 36 41 45 48 51 §
52 51 48 45 40 36 31 28 26 26 28 31 36 40 45 48 51 5
51 50 47 43 38 34 30 26 25 25 26 30 34 38 43 47 50 §
48 47 45 41 36 32 28 25 23 23 25 28 32 36 41 45 47 4
45 43 42 38 34 30 26 23 22 22 23 26 30 34 38 42 43 4
45 44 42 37 33 28 25 22 21 21 22 25 28 33 37 42 44 4
46 45 42 37 32 28 24 21 20 20 21 24 28 32 37 42 45 4

0.00 2.50 5.00 750 10.00 1250 1500 17,50 20.00 2250 25.00 27.50 30.00
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 1 VIARA

Note Installazione:

Cliente: ST. LULLO

Codice Progetto:

Data 30/07/2019

Note

Lighting Designer: FAEL S.p.A.

Indirizzo: Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. M|
Tel.-Fax Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868
Avvertenze:

FAEL-LITE 10.0 (c)OxyTech Srl www.oxytech.it FAEL S.p.A. info\@faelluce.com Pagina 1



Caelwce

30/07/2019

CASTEL S.P.T. ZONA 1 VIARA

FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. MI Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868
1.1 Informazioni Area
Dati Strada
Zona Tipo Zona Corsia Senso di marcia | Larghezza | y1 y2 | Pt.Calc.Y | Pt.Calc.Y | Alt. Zona Colore Tabella R | Coeff.Rifl.
[mW) | [m] | [m] (B L [m] (HC) Fattore 0
Carregg_A Carrabile 7.00 0.00 7.00 10 0.00 RGB=126,126,126 Cc2 7.01
Carregg_A_C1 > 3.50 0.00 3.50 5
Carregg_A_C2 <en 3.50 3.50 7.00 5
Dati Installazione Apparecchi
Nome Fila | 1° Palox | 1° Paloy | Altez.App. | Num. | Interd. | Sbraccio | Ang.Incl. | Rot.Sbraccio | Ang.Incl.Lat. | Fatt.Manut. Codice Flusso | RIif.
[m] (XP) | [m](YP) | [m](H) Pali | [m](D) | ML) | [T(RY) [1(R2) 1 (RX) (%] Apparecchio | [Im]
Fila A 0.00 0.00 10.00 - 30.00 0.00 0 90 0 90.00 46959 8180 A
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NN — —
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y2 \\ Q\ -
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A
osx | 0 0 0 C
osy S
" N 5 )
YP ( l “‘:I
. - -
o xP T x o W Y
¥y y2 —
1.2 Parametri di Qualita dell'lmpianto
Riepilogo Risultati
Zona Osservatore Corsia Sr Ti ‘ ul ‘ Lm ‘ Uo ‘
Carregg_A Tot=0.74 Dx=0.82 Sx=0.67 Ti=5.45 0.83 1.01 0.68
1) (x=-60.00 y=1.75)m Carregg_A_C1 0.83 * 1.01 0.68
2) (x=90.00 y=5.25)m Carregg_A_C2 0.87 1.08 0.67
3) (x=-60.00 y=1.75)m 1.01* 0.68 *
(x=-143.35 y=1.75)m Ti=5.45 *
Lv=0.09 G=7.04
Norma CIE 30
FAEL-LITE 10.0 (c)OxyTech Srl www.oxytech.it FAEL S.p.A. info\@faelluce.com Pagina 2



Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 1 VIARA 30/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. Mi Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 1 VIARA 30/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. Mi Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868

2.1 Vista 2D in Pianta

Scala 1/250
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 1 VIARA 30/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. Mi Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868

2.2 Vista Laterale

Scala 1/100
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 1 VIARA 30/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. MI Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868
3.1 Informazioni Apparecchi/Rilievi
RIif. Linea Nome Apparecchio Codice Apparecchio | Apparecchi | Rif.Lamp. | Lampade
(Nome Rilievo) (Codice rilievo) n. n.
A PROXIMO CITY PROX CITY 6XHP70 800mA AB1 CL2 46959 - LMP-A 1
(PROXI CITY 6 XHP70 AB1) (PRLED554A)

FAEL-LITE 10.0 (c)OxyTech Srl www.oxytech.it FAEL S.p.A. info\@faelluce.com Pagina 6



Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 1 VIARA 30/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. Ml Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868
4.1 Valori di llluminamento Orizzontale sul Piano di Lavoro
0 (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Risultati ‘ Medio ‘ Minimo ‘ Massimo ‘ Min/Medio ‘ Min/Max ‘ Medio/Max
DX:1.76 DY:0.58 llluminamento Orizzontale (E) 17 lux 9 lux 24 lux 0.54 0.37 0.69
Tipo Calcolo Solo Dir. + Arredi
Scala 1/250 Non tutti i punti di calcolo sono visibili
1500
12.50 7
10.00 7
— 20 21 20 19 17 15 14 12 12 12 12 14 15 17 19 20 21 21
= 23 23 22 20 18 16 14 13 12 12 13 14 16 18 20 22 23 23
7.50_3 24 23 22 20 18 16 14 12 12 12 12 14 16 18 20 22 23 24
é 2 21 20 19 16 14 13 11 11 11 11 13 14 16 19 20 21 22
5.00 3 20 20 19 17 15 13 11 10 10 10 10 11 13 15 17 19 20 20
E 21 20 19 17 15 13 11 10 9 9 10 11 13 15 17 19 20 24
2.50 7
0.00_7

0.00 2.50 5.00 750 10.00 1250 15.00 1750 20.00 2250 25.00 27.50 30.00
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Caelwce

CASATEL S.P.T. ZONA 6 EMILIA

Note Installazione:

Cliente: ST. LULLO

Codice Progetto:

Data 23/07/2019

Note

Lighting Designer: FAEL S.p.A.

Indirizzo: Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. M|
Tel.-Fax Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868
Avvertenze:

FAEL-LITE 10.0 (c)OxyTech Srl www.oxytech.it FAEL S.p.A. info\@faelluce.com Pagina 1



Caelwce

CASATEL S.P.T. ZONA 6 EMILIA 23/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. MI Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868
1.1 Informazioni Area
Dati Strada
Zona Tipo Zona Corsia Senso di marcia | Larghezza | y1 y2 | Pt.Calc.Y | Pt.Calc.Y | Alt. Zona Colore Tabella R | Coeff.Rifl.
[mW) | [m] | [m] (B L [m] (HC) Fattore q0
Carregg_A Carrabile 9.00 0.00 9.00 10 0.00 RGB=126,126,126 Cc2 7.01
Carregg_A_C1 > 4.50 0.00 4.50 5
Carregg_A_C2 <en 4.50 450 9.00 5

Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila | 1° Palox | 1° Paloy | Altez.App. | Num. | Interd. | Sbraccio | Ang.Incl. | Rot.Sbraccio | Ang.Incl.Lat. | Fatt.Manut. Codice Flusso | RIif.
[m] (XP) | [m](YP) | [m](H) Pali | [mI(D) | ML) | [TRY) [1(R2) 1 (RX) (%] Apparecchio | [Im]
Fila A 0.00 0.00 10.00 - 30.00 0.00 0 90 0 95.00 46959 8180 A
Fila B 0.00 9.00 10.00 30.00 0.00 0 270 0 95.00 46959 8180 A
YA L
/’\ _ H —
— L _ L
PN L —3RY N
\ ) /-1‘ >
y2 \\ /,Q.\ -
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1-’/
osx | 0 0 0 C
osy S
vl = S _| N
YP
. (. I el .
o xP T x o W Y
y’ y2 —
1.2 Parametri di Qualita dell'lmpianto

Riepilogo Risultati

Zona Osservatore Corsia Sr Ti ‘ ul ‘ Lm ‘ Uo ‘
Carregg_A Tot=0.58 Dx=0.58 Sx=0.58 Ti=5.84 0.91 2.05 0.76
1) (x=-60.00 y=2.25)m Carregg_A C1 0.91 2.05 0.76
2) (x=90.00 y=6.75)m Carregg_A_C2 0.91* 2.05 0.76
3) (x=-60.00 y=2.25)m 2.05* 0.76 *
(x=-143.35 y=2.25)m Ti=5.84 *

Lv=0.17 G=6.87

Norma CIE 30
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Caelwce

CASATEL S.P.T. ZONA 6 EMILIA 23/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. Mi Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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Caelwce

CASATEL S.P.T. ZONA 6 EMILIA 23/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. Mi Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868

2.1 Vista 2D in Pianta

Scala 1/250
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Caelwce

CASATEL S.P.T. ZONA 6 EMILIA 23/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. Mi Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868

2.2 Vista Laterale

Scala 1/200
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Caelwce

CASATEL S.P.T. ZONA 6 EMILIA 23/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. MI Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868
3.1 Informazioni Apparecchi/Rilievi
RIif. Linea Nome Apparecchio Codice Apparecchio | Apparecchi | Rif.Lamp. | Lampade
(Nome Rilievo) (Codice rilievo) n. n.
A PROXIMO CITY PROX CITY 6XHP70 800mA AB1 CL2 46959 - LMP-A 1
(PROXI CITY 6 XHP70 AB1) (PRLED554A)
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Caelwce

CASATEL S.P.T. ZONA 6 EMILIA

23/07/2019

FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. Ml Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868
4.1 Valori di llluminamento Orizzontale sul Piano di Lavoro
0 (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Risultati ‘ Medio ‘ Minimo ‘ Massimo ‘ Min/Medio ‘ Min/Max ‘ Medio/Max
DX:1.76 DY:0.75 llluminamento Orizzontale (E) 33 lux 19 lux 50 lux 0.57 0.38 0.67
Tipo Calcolo Solo Dir. + Arredi
Scala 1/250
20.00
17.50 3
15.00 7
E 37— 36— 3432282522 ——26—19—19—20—22—25—28—32—34—36 7
12.50_7 39 38 3 33 30 27 24 22 20 20 22 24 27 30 33 36 38 39
E 41 40 39 36 32 29 26 23 22 22 23 26 29 32 36 39 40 41
= 45 44 42 39 35 31 27 25 23 23 25 27 31 35 39 42 44 45
10.00 73 48 47 45 42 37 33 29 26 25 25 26 29 33 37 42 45 47 48
= 50 49 46 43 39 34 30 27 25 25 27 30 34 39 43 46 49 50
3 50 49 46 43 39 34 30 27 25 25 27 30 34 39 43 46 49 50
750 1 48 47 45 42 37 33 29 26 25 25 26 29 33 37 42 45 47 48
~ 45 44 42 39 35 31 27 25 23 23 25 27 31 35 39 42 44 45
E 41 40 39 36 32 29 26 23 22 22 23 26 29 32 36 39 40 41
E 39 38 36 33 30 27 24 22 20 20 22 24 27 30 33 36 38 39
5.00_4 37 36 34 32 28 25 22 20 19 19 20 22 25 28 32 34 36 37
2.50 7
0.00 7
‘H\\‘HH‘HH‘\H\‘\\H‘\\H‘\\H‘\\H‘\H\‘\H\‘\H\‘\\\\‘\\\\‘H\\‘H\\‘HH‘HH‘HH‘HH‘\H\‘HH‘HH‘HH‘HH
000 250 500 750 10.00 1250 1500 17.50 20.00 2250 25.00 27.50 30.00
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 7

Note Installazione:

Cliente: ST. LULLO
Codice Progetto:

Data 28/07/2019
Note

il

Lighting Designer: FAEL S.p.A.

Indirizzo: Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. M|
Tel.-Fax Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868
Avvertenze:
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Caelwce

28/07/2019

CASTEL S.P.T. ZONA 7

FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. MI Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868
1.1 Informazioni Area
Dati Strada
Zona Tipo Zona Corsia Senso di marcia| Larghezza | y1 y2 | Pt.Calc.Y | Pt.Calc.Y | Alt. Zona Colore Tabella R | Coeff.Rifl.
[(mW) | [m] | [m] (B L [m] (HC) Fattore 0
Carregg_A Carrabile 14.00 0.00 14.00 10 0.00 RGB=126,126,126 c2 7.01
Carregg_A_C1 --> 7.00 0.00 7.00 5
Carregg_A_C2 <- 700 7.00 14.00 5
Dati Installazione Apparecchi
Nome Fila | 1° Palox | 1° Paloy | Altez.App. | Num. | Interd. | Sbraccio | Ang.Incl. | Rot.Sbraccio | Ang.Incl.Lat. | Fatt.Manut. Codice Flusso | RIif.
[m] (XP) | [m](YP) | [m](H) Pali | [m](D) | ML) | [T(RY) [1(R2) 1 (RX) (%] Apparecchio | [Im]
Fila A 0.00 0.00 10.00 - 30.00 2.00 0 90 0 95.00 46960 9750 A
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1.2 Parametri di Qualita dell'lmpianto
Riepilogo Risultati
Zona Osservatore Corsia Sr Ti ‘ ul ‘ Lm ‘ Uo ‘
Carregg_A Tot=0.34 Dx=0.36 Sx=0.30 Ti=6.63 0.84 1.02 0.36
1) (x=-60.00 y=3.50)m Carregg_A_C1 0.84 * 1.02 0.36
2) (x=90.00 y=10.50)m Carregg_A_C2 0.85 1.09 0.35
3) (x=-60.00 y=3.50)m 1.02* 0.36 *
(x=-143.35 y=3.50)m Ti=6.63 *
Lv=0.11 G=6.77
Norma CIE 30
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 7 28/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. Mi Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 7 28/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. Mi Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868

2.1 Vista 2D in Pianta
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 7 28/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. Mi Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868

2.2 Vista Laterale

Scala 1/200
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 7 28/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. MI Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868
3.1 Informazioni Apparecchi/Rilievi
RIif. Linea Nome Apparecchio Codice Apparecchio | Apparecchi | Rif.Lamp. | Lampade
(Nome Rilievo) (Codice rilievo) n. n.
A PROXIMO CITY PROX CITY 6 XHP70 1A AB1 CL2 46960 - LMP-A 1
(PROXI CITY 6 XHP70 AB1) (PRLED554A)
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 7

28/07/2019

FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. Ml Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868
4.1 Valori di llluminamento Orizzontale sul Piano di Lavoro
0 (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Risultati ‘ Medio ‘ Minimo ‘ Massimo ‘ Min/Medio ‘ Min/Max ‘ Medio/Max
DX:1.76 DY:1.17 llluminamento Orizzontale (E) 18 lux 7 lux 30 lux 0.41 0.24 0.58

Tipo Calcolo

Scala 1/250
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Solo Dir. + Arredi
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20 20 19 18 17 16 14 13 13 13 13 14 16 17 18 19 20 2
25 24 23 22 20 18 16 15 14 14 15 16 18 20 22 23 24 2
28 28 26 25 23 20 18 16 15 15 16 18 20 23 25 26 28 2
30 29 28 26 23 21 18 16 15 15 16 18 21 23 26 28 29 3
29 28 2r 25 22 19 17 15 14 14 15 17 19 22 25 27 28 2
26 25 24 22 19 17 15 13 13 13 13 15 17 19 22 24 25 2
26 25 24 21 19 16 14 12 12 12 12 14 16 19 21 24 25 2
26 25 24 21 18 16 14 12 11 11 12 14 16 18 21 24 25 2
25 24 23 20 17 15 13 11 10 10 11 13 15 17 20 23 24 2

0.00 2.50 5.00 7.50 10.00 1250 15.00 17.50 20.00 2250 25.00 27.50 30.00
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 8 - 12

Note Installazione:

Cliente: ST. LULLO

Codice Progetto:

Data 23/07/2019

Note

Lighting Designer: FAEL S.p.A.

Indirizzo: Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. M|
Tel.-Fax Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868
Avvertenze:
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 8 - 12 23/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. MI Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868
1.1 Informazioni Area
Dati Strada
Zona Tipo Zona Corsia Senso di marcia | Larghezza | y1 y2 | Pt.Calc.Y | Pt.Calc.Y | Alt. Zona Colore Tabella R | Coeff.Rifl.
[mW) | [m] | [m] (B L [m] (HC) Fattore q0
Carregg_A Carrabile 9.00 0.00 9.00 10 0.00 RGB=126,126,126 Cc2 7.01
Carregg_A_C1 > 4.50 0.00 4.50 5
Carregg_A_C2 <en 4.50 450 9.00 5

Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila | 1° Palox | 1° Paloy | Altez.App. | Num. | Interd. | Sbraccio | Ang.Incl. | Rot.Sbraccio | Ang.Incl.Lat. | Fatt.Manut. Codice Flusso | RIif.
[m] (XP) | [m](YP) | [m](H) Pali | [mI(D) | ML) | [TRY) [1(R2) 1 (RX) (%] Apparecchio | [Im]
Fila A 0.00 0.00 10.00 - 30.00 0.00 0 90 0 95.00 46421 17050 A
YA = L
o \ T '_\ ’-_—_L — 3 RY (\"‘
._\ ) /.(‘ >
v \ Q\ -
\ /LD z <
\ H )
e
osx | 0 0 0 C
osy S
" N 5 )
( I T .
o XP - ; o W oy
y’ y2 —
1.2 Parametri di Qualita dell'lmpianto

Riepilogo Risultati

Zona Osservatore Corsia Sr Ti ul ‘ Lm ‘ Uo
Carregg_A Tot=0.58 Dx=0.70 Sx=0.46 Ti=6.96 0.84 2.06 0.52
1) (x=-60.00 y=2.25)m Carregg_A_C1 0.85 2.06 0.52
2) (x=90.00 y=6.75)m Carregg_A_C2 0.84 * 2.22 0.52
3) (x=-60.00 y=2.25)m 2.06 * 0.52 *
(x=-143.35 y=2.25)m Ti=6.96 *

Lv=0.20 G=6.26

Norma CIE 30
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 8 - 12 23/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. Mi Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 8 - 12 23/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. Mi Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868

2.1 Vista 2D in Pianta
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 8 - 12 23/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. Ml Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868
2.2 Vista Laterale
Scala 1/200
12.00
10.00 7 Fila A_80O
—] [==] —
8.00 7
6.00 7
4.00 7
2.00_ 7
0.00 7

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 8 - 12 23/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. MI Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868
3.1 Informazioni Apparecchi/Rilievi
RIif. Linea Nome Apparecchio Codice Apparecchio | Apparecchi | Rif.Lamp. | Lampade
(Nome Rilievo) (Codice rilievo) n. n.
A PROXIMO CITY PROX CITY 15 XHP70 700mA AB1 46421 - LMP-A 1
(PROXI CITY 15 XHP70 AB1) (PRLED554D)

FAEL-LITE 10.0 (c)OxyTech Srl www.oxytech.it FAEL S.p.A. info\@faelluce.com Pagina 6



Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 8 - 12

23/07/2019

FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. Ml Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868
4.1 Valori di llluminamento Orizzontale sul Piano di Lavoro
0 (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Risultati ‘ Medio ‘ Minimo ‘ Massimo ‘ Min/Medio ‘ Min/Max ‘ Medio/Max
DX:1.76 DY:0.75 llluminamento Orizzontale (E) 35 lux 20 lux 52 lux 0.57 0.38 0.66

Tipo Calcolo

Scala 1/250

20.00

17.50

15.00

12.50

10.00

o1 N
o I3y
] o

N
Iy
o

o
o
S

Solo Dir. + Arredi

3—381—380—29—27—25— 22— 21—20—20—21—22—25—27—29—30—3%

36 35 34 32 30 28 25 23 22 22 23 25 28 30 32 34 35 3
4 40 39 36 34 31 28 25 24 24 25 28 31 34 36 39 40 4
46 45 43 40 37 33 30 27 26 26 27 30 33 37 40 43 45 4
49 49 46 44 39 35 31 28 27 27 28 31 35 39 44 46 49 4
52 51 48 45 41 36 31 28 27 27 28 31 36 41 45 48 51 §
52 51 48 45 40 36 31 28 26 26 28 31 36 40 45 48 51 5
51 50 47 43 38 34 30 26 25 25 26 30 34 38 43 47 50 §
48 47 45 41 36 32 28 25 23 23 25 28 32 36 41 45 47 4
45 43 42 38 34 30 26 23 22 22 23 26 30 34 38 42 43 4
45 44 42 37 33 28 25 22 21 21 22 25 28 33 37 42 44 4
46 45 42 37 32 28 24 21 20 20 21 24 28 32 37 42 45 4

0.00 2.50 5.00 750 10.00 1250 1500 17,50 20.00 2250 25.00 27.50 30.00

O CTUTOFRPNNOOR O
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 10

Note Installazione:

Cliente: St. LULLO
Codice Progetto:

Data 30/07/2019
Note

I

Lighting Designer: FAEL S.p.A.

Indirizzo: Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. M|
Tel.-Fax Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868
Avvertenze:

FAEL-LITE 10.0 (c)OxyTech Srl www.oxytech.it FAEL S.p.A. info\@faelluce.com Pagina 1



Caelwce

30/07/2019
Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868

CASTEL S.P.T. ZONA 10
Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. Ml

FAEL S.p.A.
1.1 Informazioni Area
Dati Strada
Zona Tipo Zona Corsia Senso di marcia| Larghezza | y1 y2 | Pt.Calc.Y | Pt.Calc.Y | Alt. Zona Colore Tabella R | Coeff.Rifl.
[(mW) | [m] | [m] (B L [m] (HC) Fattore 0
Carregg_A Carrabile 12.00 0.00 12.00 10 0.00 RGB=126,126,126 c2 7.01
Carregg_A_C1 --> 6.00 0.00 6.00 5
Carregg_A_C2 <- 6.00 6.00 12.00 5
Dati Installazione Apparecchi
Nome Fila | 1° Palox | 1° Paloy | Altez.App. | Num. | Interd. | Sbraccio | Ang.Incl. | Rot.Sbraccio | Ang.Incl.Lat. | Fatt.Manut. Codice Flusso | RIif.
[m] (XP) | [m](YP) | [m](H) Pali | [m](D) | ML) | [T(RY) [1(R2) 1 (RX) (%] Apparecchio | [Im]
Fila A 0.00 0.00 10.00 - 33.00 0.00 0 90 0 90.00 46975 12100 A
YA - L
NN — —
pm— ™.
y2 \\ Q\ -
/ >\ z A
N
Wy C
\ H )
A
osx | 0 0 0 C
osy S
" N 5 )
YP ( l “‘:I
. - -
o xP T X o Ll oy
¥y y2 —
1.2 Parametri di Qualita dell'lmpianto
Riepilogo Risultati
Zona Osservatore Corsia Sr Ti ul ‘ Lm Uo
Carregg_A Tot=0.52 Dx=0.65 Sx=0.30 Ti=8.18 0.81 1.09 0.36
1) (x=-60.00 y=3.00)m Carregg_A_C1 0.87 1.09 0.36
2) (x=93.00 y=9.00)m Carregg_A_C2 0.81* 1.18 0.34
3) (x=-60.00 y=3.00)m 1.09 * 0.36 *
(x=-122.35 y=3.00)m Ti=8.18 *
Lv=0.15 G=6.57
Norma CIE 30
FAEL S.p.A. info\@faelluce.com Pagina 2
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 10 30/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. Mi Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 10 30/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. Mi Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868

2.1 Vista 2D in Pianta

Scala 1/250

22.50

20.00

17.50

15.00

12.50

10.00

7.50

5.00

pElen d LFila A_5
]

2.50

0.00

0.00 2.50 5.00 750 10.00 1250 15.00 1750 20.00 2250 2500 27.50 30.00 3250 35.00
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 10 30/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. Mi Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868

2.2 Vista Laterale

Scala 1/200
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 10 30/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. MI Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868
3.1 Informazioni Apparecchi/Rilievi
RIif. Linea Nome Apparecchio Codice Apparecchio | Apparecchi | Rif.Lamp. | Lampade
(Nome Rilievo) (Codice rilievo) n. n.
A PROXIMO CITY PROX CITY 9XHP70 800mA AB1 CL2 46975 - LMP-A 1
(PROXI CITY 9 XHP70 AB1) (PRLED554B)

FAEL-LITE 10.0 (c)OxyTech Srl www.oxytech.it FAEL S.p.A. info\@faelluce.com Pagina 6



Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 10 30/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. Ml Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868
4.1 Valori di llluminamento Orizzontale sul Piano di Lavoro
0 (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Risultati ‘ Medio ‘ Minimo ‘ Massimo ‘ Min/Medio ‘ Min/Max ‘ Medio/Max
DX:1.94 DY:1.00 llluminamento Orizzontale (E) 19 lux 7 lux 34 lux 0.39 0.21 0.55
Tipo Calcolo Solo Dir. + Arredi
Scala 1/250
2250
20.00 7
17.50 7
E 10 10 9 10 9 9 8 7 7 7 7 8 9 9 10 9 10 10
15.00 = 13 13 13 12 11 11 10 9 9 9 9 10 11 11 12 13 13 13
B 7 17 16 15 14 13 11 11 10 10 11 11 13 14 15 16 17 17
= 21 20 19 18 17 15 13 12 12 12 12 13 15 17 18 19 20 21
12.50 7 25 24 23 22 19 17 15 14 13 13 14 15 17 19 21 23 24 25
B 29 29 27 25 22 19 17 15 15 15 15 17 19 22 25 27 29 29
10.00 = 33 32 3 27 24 20 18 16 15 15 16 18 20 24 27 30 32 33
B 34 3 32 28 25 21 18 16 15 15 16 18 21 25 28 32 34 34
= 33 33 31 27 23 20 17 15 14 14 15 17 20 23 27 31 33 33
7.50 7 31 30 28 25 22 18 15 14 13 13 14 15 18 22 25 28 30 31
E 30 29 27 23 20 16 14 13 12 12 13 14 16 20 23 27 29 3
500 = 30 29 27 23 19 16 14 12 11 11 12 14 16 19 23 27 29 30
2.50 7
0.00_J

0.00 2.50 5.00 750 10.00 1250 15.00 1750 20.00 2250 2500 2750 30.00 3250 35.00
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 12 TANARI

Note Installazione:

Cliente: ST. LULLO
Codice Progetto:
Data 28/07/2019
Note

\_‘u \_‘4!

| —1

Lighting Designer: FAEL S.p.A.
Indirizzo: Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. M|
Tel.-Fax Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868
Avvertenze:

FAEL-LITE 10.0 (c)OxyTech Srl www.oxytech.it FAEL S.p.A. info\@faelluce.com
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Caelwce

28/07/2019

CASTEL S.P.T. ZONA 12 TANARI

FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. MI Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868
1.1 Informazioni Area
Dati Strada
Zona Tipo Zona Corsia Senso di marcia| Larghezza| yl y2 | Pt.Calc.Y | Pt.Calc.Y | Alt. Zona Colore Tabella R | Coeff.Rifl.
[mW) | [m] | [m] (B (™ [m] (HC) Fattore 0
Carregg_A Carrabile 9.00 0.00 9.00 10 0.00 RGB=126,126,126 c2 7.01
Carregg_A_C1 ---> 4.50 0.00 450 5
Carregg_A_C2 > 4.50 450 9.00 5
Mediana Secondaria Mediana_C1 -—-> 1.00 9.00 10.00 5 5 0.00 RGB=0,255,0 30.00
Carregg_B Carrabile 5.00 10.00 15.00 10 0.00 RGB=126,126,126 c2 7.01
Carregg_B_C1 <--- 2.50 10.00 12.50 5
Carregg_B_C2 <--- 2.50 12.50 15.00 5
Dati Installazione Apparecchi
Nome Fila | 1° Palox | 1° Paloy | Altez.App. | Num. | Interd. | Sbraccio | Ang.Incl. | Rot.Sbraccio | Ang.Incl.Lat. | Fatt.Manut. Codice Flusso | RIif.
[mI(XP) | [m] (YP) | [m](H) Pali | [m](D) | [m](L) | [1(RY) [1(R2) [T (RX) (%] Apparecchio | [Im]
Fila A 0.00 9.00 10.00 - 30.00 0.00 0 270 -0 95.00 46834 6100 A
Fila B 0.00 10.00 10.00 30.00 0.00 0 90 -0 95.00 46834 6100 A
YA - L
. y_,/_ \ //'_\ ’-__{ —3 RY (_r .
pm— ™.
y2 \\ Q\ -
/ >\ z A
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A
osx | 0 0 0 C
osy S
" N 5 )
YP ( l “‘:I
. - -
o xP T X o Ll oy
¥y y2 —
1.2 Parametri di Qualita dell'lmpianto
Riepilogo Risultati
Zona Osservatore Corsia Sr Ti ‘ ul ‘ Lm ‘ Uo ‘
Carregg_A Tot=0.81 Dx=0.41 Sx=1.09 Ti=3.47 0.86 1.07 0.42
1) (x=-60.00 y=2.25)m Carregg_A_C1 0.86 * 1.07 0.42
2) (x=-60.00 y=6.75)m Carregg_A_C2 0.90 1.00 0.42
3) (x=-60.00 y=2.25)m 1.07* 0.42*
(x=-143.35 y=2.25)m Ti=3.47 *
Lv=0.06 G=8.09
Carregg_B Tot=0.98 Dx=1.08 Sx=0.86 Ti=4.28 0.88 1.33 0.63
1) (x=90.00 y=11.25)m Carregg_B_C1 0.88 * 1.26 0.62
2) (x=90.00 y=13.75)m Carregg_B_C2 0.92 1.33 0.63
3) (x=90.00 y=13.75)m 1.33* 0.63*
(x=-143.35 y=13.75)m Ti=4.28 *
Lv=0.09 G=8.18
FAEL-LITE 10.0 (c)OxyTech Srl www.oxytech.it FAEL S.p.A. info\@faelluce.com Pagina 2



Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 12 TANARI 28/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. MI Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868
Zona Osservatore Corsia Sr Ti ‘ ul ‘ Lm ‘ Uo ‘

Lv=0.09 G=8.18

Norma CIE 30

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 12 TANARI 28/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. Mi Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868

2.1 Vista 2D in Pianta
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 12 TANARI 28/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. Mi Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868

2.2 Vista Laterale
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 12 TANARI 28/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. MI Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868
3.1 Informazioni Apparecchi/Rilievi
RIif. Linea Nome Apparecchio Codice Apparecchio | Apparecchi | Rif.Lamp. | Lampade
(Nome Rilievo) (Codice rilievo) n. n.
A PROXIMO CITY PROX CITY 6LX-M 700mA AB1 CL2 46834 - LMP-A 1
(PROXIMO CITY 6 LX-M AB1 530mA) (PRLED557C)

FAEL-LITE 10.0 (c)OxyTech Srl www.oxytech.it FAEL S.p.A. info\@faelluce.com Pagina 6



Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 12 TANARI 28/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. Ml Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868
4.1 Valori di llluminamento Orizzontale sul Piano di Lavoro
0 (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Risultati ‘ Medio ‘ Minimo ‘ Massimo ‘ Min/Medio ‘ Min/Max ‘ Medio/Max
DX:1.76 DY:1.25 llluminamento Orizzontale (E) 18 lux 8 lux 34 lux 0.45 0.24 0.54
Tipo Calcolo Solo Dir. + Arredi
Scala 1/250
2250
20.00 7
3 2 21 20 18 17 14 13 12 11 11 12 13 14 17 18 20 21 22
17.50£ 23 23 21 19 18 15 13 12 11 11 12 13 15 18 19 21 23 23
E 29 28 26 23 20 17 15 13 13 13 13 15 17 20 23 26 28 29
15,0075 33 32 30 27 24 20 18 16 15 15 16 18 20 24 27 30 32 33
E 34 33 31 27 24 20 18 16 15 15 16 18 20 24 27 31 33 34
12,5075 33 32 30 26 23 20 18 15 14 14 15 18 20 23 26 30 32 33
E 27 26 25 22 19 17 15 13 12 12 13 15 17 19 22 25 26 27
1000; 23 22 21 19 17 14 13 12 11 11 12 13 14 17 19 21 22 23
E 2 21 20 19 17 14 13 12 11 11 12 13 14 17 19 20 21 22
7.50£ 19 19 18 17 16 14 12 11 11 11 11 12 14 16 17 18 19 19
E 16 16 15 14 13 12 11 10 10 10 10 11 12 13 14 15 16 1
5.oo£ 3 12 12 12 11 10 9 9 8 8 9 9 10 11 12 12 12 13
2.50 7
0.00_J

0.00 2.50 5.00 750 10.00 1250 15.00 1750 20.00 2250 25.00 27.50 30.00
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 13 + PARCHE

Note Installazione:

Cliente: ST. LULLO

Codice Progetto:

Data 28/07/2019

Note

Lighting Designer: FAEL S.p.A.

Indirizzo: Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. M|
Tel.-Fax Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868
Avvertenze:
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 13 + PARCHE

Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. Ml

28/07/2019

Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868

FAEL S.p.A.
1.1 Informazioni Area
Dati Strada
Zona Tipo Zona Corsia Senso di marcia| Larghezza| y1 y2 | Pt.Calc.Y | Pt.Calc.Y | Alt. Zona Colore Tabella R | Coeff.Rifl.
[(mW) | [m] | [m] (5] L [m] (HC) Fattore g0
Carregg_A Carrabile 9.00 0.00 9.00 10 0.00 RGB=126,126,126 C2 7.01
Carregg_A_C1 ---> 4.50 0.00 4.50 5
Carregg_A_C2 <-- 450 450 9.00 5
Marc_B  Pista Ciclo/PedonaleMarc_B_C1 > 4.00 9.00 13.00 5 5 0.00 RGB=219,54,36 40.00
Dati Installazione Apparecchi
Nome Fila | 1° Palox | 1° Paloy | Altez.App. | Num. | Interd. | Sbraccio | Ang.Incl. | Rot.Sbraccio | Ang.Incl.Lat. | Fatt.Manut. Codice Flusso | RIif.
[MI(XP) | M (YP) | [m](H) Pali | [m](D) | [m](L) | [1(RY) [1(R2) [T (RX) (0] Apparecchio | [Im]
Fila A 0.00 0.00 10.00 30.00 1.50 0 90 0 95.00 46959 8180 A
YA - L
. y_,/_ \ //'_\ ’-__{ —3 RY (_r .
pm— ™.
y2 \\ Q\ -
/ >\ z A
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A
osx | 0 0 0 C
osy S
" N 5 )
YP ( l “‘:I
. - -
o xP T X o Ll oy
¥y y2 —
1.2 Parametri di Qualita dell'lmpianto
Riepilogo Risultati
Zona Osservatore Corsia Sr Ti ‘ ul ‘ Lm ‘ Uo
Carregg_A Tot=0.53 Dx=0.49 Sx=0.57 Ti=5.19 0.83 1.04 0.65
1) (x=-60.00 y=2.25)m Carregg_A_C1 0.83 * 1.04 0.65
2) (x=90.00 y=6.75)m Carregg_A_C2 0.87 1.10 0.66
3) (x=-60.00 y=2.25)m 1.04* 0.65 *
(x=-143.35 y=2.25)m Ti=5.19 *
Lv=0.09 G=7.03
Norma CIE 30
Pagina 2
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 13 + PARCHE 28/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. Mi Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 13 + PARCHE 28/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. Mi Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868

2.1 Vista 2D in Pianta

Scala 1/250
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 13 + PARCHE 28/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. Mi Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868

2.2 Vista Laterale

Scala 1/200
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 13 + PARCHE 28/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. MI Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868
3.1 Informazioni Apparecchi/Rilievi
RIif. Linea Nome Apparecchio Codice Apparecchio | Apparecchi | Rif.Lamp. | Lampade
(Nome Rilievo) (Codice rilievo) n. n.
A PROXIMO CITY PROX CITY 6XHP70 800mA AB1 CL2 46959 - LMP-A 1
(PROXI CITY 6 XHP70 AB1) (PRLED554A)

FAEL-LITE 10.0 (c)OxyTech Srl www.oxytech.it FAEL S.p.A. info\@faelluce.com Pagina 6



Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 13 + PARCHE 28/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. Ml Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868
4.1 Valori di llluminamento Orizzontale sul Piano di Lavoro
0 (x:0.00 y:0.00 2:0.00) Risultati ‘ Medio ‘ Minimo ‘ Massimo ‘ Min/Medio ‘ Min/Max ‘ Medio/Max
DX:1.76 DY:1.08 llluminamento Orizzontale (E) 15 lux 7 lux 25 lux 0.43 0.26 0.60
Tipo Calcolo Solo Dir. + Arredi
Scala 1/250
20.00
17.50 3
B 8 9 8 8 8 4 4 4 14 4 4 8 8 8 9 8
E 1 11 11 11 10 10 9 8 8 8 8 9 10 10 11 11 11 1
15.00_1 4 14 14 13 13 12 11 10 9 9 10 11 12 13 13 14 14 14
E 18 18 17 16 15 14 12 11 11 11 11 12 14 15 16 17 18 18
1250 1 1 21 20 19 17 16 14 13 12 12 13 14 16 17 19 20 21 21
E 24 23 22 21 19 17 15 14 13 13 14 15 17 19 21 22 23 24
1000 = 25 25 24 22 20 17 15 14 13 13 14 15 17 20 22 24 25 25
' = 25 24 23 21 18 16 14 13 12 12 13 14 16 18 21 23 24 25
= 2 21 21 19 17 15 13 11 11 11 11 13 15 17 19 21 21 22
7.50_7 2 21 20 18 16 14 12 11 10 10 11 12 14 16 18 20 21 22
= 2 21 20 18 15 13 12 10 9 9 10 12 13 15 18 20 21 22
5.00 7 2 21 19 17 15 13 11 10 9 9 10 11 13 15 17 19 21 22
2.50 7
0.00 7

0.00 2.50 5.00 750 10.00 1250 1500 17,50 20.00 2250 25.00 27.50 30.00
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 13 MORO

Note Installazione:

Cliente: ST. LULLO

Codice Progetto:

Data 30/07/2019

Note

Lighting Designer: FAEL S.p.A.

Indirizzo: Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. M|
Tel.-Fax Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868
Avvertenze:
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 13 MORO

FAEL S.p.A.

Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. Ml

30/07/2019

Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868

1.1 Informazioni Area

Dati Strada
Zona Tipo Zona Corsia Senso di marcia | Larghezza | y1 y2 | Pt.Calc.Y | Pt.Calc.Y | Alt. Zona Colore Tabella R | Coeff.Rifl.
[mW) | [m] | [m] (B L [m] (HC) Fattore 0
Carregg_A Carrabile Carregg_A_C1 ---> 3.00 0.00 3.00 5 5 0.00 RGB=126,126,126 c2 7.01
Dati Installazione Apparecchi
Nome Fila | 1° Palox | 1° Paloy | Altez.App. | Num. | Interd. | Sbraccio | Ang.Incl. | Rot.Sbraccio | Ang.Incl.Lat. | Fatt.Manut. Codice Flusso | RIif.
[mI(XP) | [m](YP) | [m](H) Pali | [m](D) | [m](L) | [1(RY) [1(R2) [T (RX) (2] Apparecchio | [Im]
Fila A 0.00 0.00 5.50 30.00 0.00 0 90 0 90.00 67066 3330 A
Y A . L
. y_,/_ \ //'_\ ’-__{ —3 RY (_r .
pm— ™.
y2 \\ Q\ -
/ >\ z A
N
L C
\ H )
S
osx | 0 0 0 C
osy S
" N 5 )
YP ( l “‘:I
. - -
o xP T X o Ll oy
¥y y2 —
1.2 Parametri di Qualita dell'lmpianto
Riepilogo Risultati
Zona Osservatore Corsia Sr Ti ul ‘ Lm ‘ Uo
Carregg_A Tot=0.58 Dx=0.48 Sx=0.69 Ti=14.93 0.53 1.02 0.54
1) (x=-60.00 y=1.50)m Carregg_A_C1 0.53 * 1.05 0.56
2) (x=-60.00 y=0.75)m 1.02 * 0.54 *
(x=-10.99 y=0.75)m Ti=14.93 *
Lv=0.25 G=4.47
Norma CIE 30
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 13 MORO 30/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. Mi Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 13 MORO 30/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. Mi Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868

2.1 Vista 2D in Pianta

Scala 1/250
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 13 MORO 30/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. Mi Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868

2.2 Vista Laterale

Scala 1/50
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 13 MORO 30/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. MI Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868
3.1 Informazioni Apparecchi/Rilievi
RIif. Linea Nome Apparecchio Codice Apparecchio | Apparecchi | Rif.Lamp. | Lampade
(Nome Rilievo) (Codice rilievo) n. n.
A DOMINO STREET RD DSTR RD 16LXT 0.53A S CL2 67066 - LMP-A 1
(PROXIMO CITY LX-T S) (PRLED696)
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 13 MORO 30/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. Ml Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868
4.1 Valori di llluminamento Orizzontale sul Piano di Lavoro
0 (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Risultati ‘ Medio ‘ Minimo ‘ Massimo ‘ Min/Medio ‘ Min/Max ‘ Medio/Max
DX:1.76 DY:0.25 llluminamento Orizzontale (E) 13 lux 3 lux 35 lux 0.27 0.10 0.37
Tipo Calcolo Solo Dir. + Arredi
Scala 1/250 Non tutti i punti di calcolo sono visibili
750
5.00 3
E 2 21 17 16 11 8 6 5 5 5 5 6 8 12 16 17 21 2@
E 30 26 20 16 11 8 6 5 4 4 5 6 8 11 16 20 26 30
2.50_4 34 28 19 15 10 7 5 4 4 4 4 5 7 10 15 19 28 34
E 2% 22 15 13 9 6 5 4 3 3 4 5 6 9 13 15 22 26
0.00_7

0.00 2.50 5.00 750 10.00 1250 15.00 1750 20.00 2250 25.00 27.50 30.00
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 13 + PARCHE

Note Installazione:

Cliente: ST. LULLO

Codice Progetto:

Data 28/07/2019

Note

Lighting Designer: FAEL S.p.A.

Indirizzo: Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. M|
Tel.-Fax Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868
Avvertenze:
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 13 + PARCHE 28/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. MI Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868
1.1 Informazioni Area
Dati Strada
Zona Tipo Zona Corsia Senso di marcia | Larghezza | y1 y2 | Pt.Calc.Y | Pt.Calc.Y | Alt. Zona Colore Tabella R | Coeff.Rifl.
[mW) | [m] | [m] (B L [m] (HC) Fattore 0
Carregg_A Carrabile 9.00 0.00 9.00 10 0.00 RGB=126,126,126 Cc2 7.01
Carregg_A_C1 > 4.50 0.00 4.50 5
Carregg_A_C2 <en 4.50 450 9.00 5

Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila | 1° Palox | 1° Paloy | Altez.App. | Num. | Interd. | Sbraccio | Ang.Incl. | Rot.Sbraccio | Ang.Incl.Lat. | Fatt.Manut. Codice Flusso | RIif.
[m] (XP) | [m](YP) | [m](H) Pali | [mI(D) | ML) | [TRY) [1(R2) 1 (RX) (%] Apparecchio | [Im]
Fila A 0.00 0.00 10.00 - 30.00 1.50 0 90 0 95.00 46959 8180 A
YA = L
o \ T '_\ ’-_—_L — 3 RY (\"‘
._\ ) /.(‘ >
v \ Q\ -
\ /LD z <
N H )
e
osx | 0 0 0 C
osY \‘x
" N 5 )
( I T .
o xP - % o W Uy
y’ y2 —
1.2 Parametri di Qualita dell'lmpianto

Riepilogo Risultati

Zona Osservatore Corsia Sr Ti ul ‘ Lm ‘ Uo
Carregg_A Tot=0.53 Dx=0.49 Sx=0.57 Ti=5.19 0.83 1.04 0.65
1) (x=-60.00 y=2.25)m Carregg_A_C1 0.83 * 1.04 0.65
2) (x=90.00 y=6.75)m Carregg_A _C2 0.87 1.10 0.66
3) (x=-60.00 y=2.25)m 1.04 * 0.65 *
(x=-143.35 y=2.25)m Ti=5.19 *

Lv=0.09 G=7.03

Norma CIE 30
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 13 + PARCHE 28/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. Mi Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 13 + PARCHE 28/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. Mi Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868

2.1 Vista 2D in Pianta

Scala 1/250
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 13 + PARCHE 28/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. Mi Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868

2.2 Vista Laterale

Scala 1/200
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 13 + PARCHE 28/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. MI Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868
3.1 Informazioni Apparecchi/Rilievi
RIif. Linea Nome Apparecchio Codice Apparecchio | Apparecchi | Rif.Lamp. | Lampade
(Nome Rilievo) (Codice rilievo) n. n.
A PROXIMO CITY PROX CITY 6XHP70 800mA AB1 CL2 46959 - LMP-A 1
(PROXI CITY 6 XHP70 AB1) (PRLED554A)
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Caelwce

CASTEL S.P.T. ZONA 13 + PARCHE 28/07/2019
FAEL S.p.A. Via Euripide 12-14 - 20041 Agrate B. Ml Tel +39/039/63411 - Fax +39/039/653868
4.1 Valori di llluminamento Orizzontale sul Piano di Lavoro
0 (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Risultati ‘ Medio ‘ Minimo ‘ Massimo ‘ Min/Medio ‘ Min/Max ‘ Medio/Max
DX:1.76 DY:0.75 llluminamento Orizzontale (E) 17 lux 9 lux 25 lux 0.52 0.35 0.67
Tipo Calcolo Solo Dir. + Arredi
Scala 1/250
20.00
17.50 3
15.00 7
E 2 19—19—47—16—15—13—12 42121243 —345—16—317F—19—19—20
12.50_7 22 22 212 19 18 16 14 13 12 12 14 16 18 19 21 22 22
E 24 23 22 21 19 17 15 14 13 13 14 15 17 19 21 22 23 %4
= 26 24 23 22 20 17 15 14 13 13 14 15 17 20 22 23 24 2B
10.00 73 25 25 23 22 19 17 15 13 13 13 13 15 17 19 22 23 25 25
= 25 24 23 21 18 16 14 13 12 12 13 14 16 18 21 23 24 2B
3 23 22 21 20 17 15 13 12 11 11 12 13 15 17 20 21 22 23
750 1 1 21 20 18 16 14 12 11 10 10 11 12 14 16 18 20 21 21
~ 2 21 20 18 16 14 12 11 10 10 11 12 14 16 18 20 21 2
E 2 21 20 18 15 13 12 10 10 10 10 12 13 15 18 20 21 2P
E 2 21 20 18 15 13 11 10 9 9 10 11 13 15 18 20 21 22
5.00_95 21 22 19 17 15 13 11 10 9 9 10 11 13 15 17 19 21 21
2.50 7
0.00 7

0.00 2.50 5.00 750 10.00 1250 1500 17,50 20.00 2250 25.00 27.50 30.00
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