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Risultati

Data campionamento: 15/01/2026

secondo norma UNI EN ISO 19458:2006 (parametri microbiologici) e metodo APAT CNR IRSA 1030
Man 29 2003 (parametri chimici), accreditati.

Procedura campionamento:

8157 - Scuola inf.G.Rossa
Via Poggiaccio, 119
40060   TOSCANELLA   BO

tramite operatore Biocheck che ha eseguito il campionamentoConsegna al laboratorio:

Campionamento: eseguito da operatore Biocheck

Luogo prelievo:

Analisi piano Autocontrollo Spett.le

GEMOS Soc. Coop.
Via della Punta, 21
48018 Faenza RA

Data ricevimento / ritiro: 15/01/2026 16/01/2026

Data fine analisi: 19/01/2026

Data inizio analisi:

Data accettazione: 15/01/2026

Quantità prelevata: 650 ml - Prelievo eseguito senza disinfezione del punto di prelievo e dopo scorrimentoNote:

Refettorio  Reparto:Acqua destinata al consumo umanoTipologia campione:

Acqua naturale a temp.ambiente - erogatore refettorioDescrizione:2600129.02Num.Campione:

DichiarazioneSpecificaUMIncertezzaRisultatoMetodo  Prove

Conforme0(DLgs18)ufc/100ml0UNI EN ISO 9308-1:2017Escherichia coli

Conforme0(DLgs18)ufc/100ml0UNI EN ISO 7899-2:2003Enterococchi intestinali

unità Hazen±5< 5APAT CNR IRSA 2020 C Man 29
2003

Colore

ass/presAssenteMC59.b rev.0  2021 (*)Odore

Conforme6,5/9,5(DLgs18)unità pH±0,27,6APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003pH a 25°C

Conforme<2500(DLgs18)uS/cm±20489APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003Conducibilità a 20°C

NTU±0,30,8APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003Torbidità

Conforme<=0,5(DLgs18)mg/l NH4< 0,10UNI ISO 23695:2023Ammonio

Conforme<=0,5(DLgs18)mg/l NO2< 0,02APAT CNR IRSA 4050  Man 29
2003

Nitriti

RIFERIMENTI SPECIFICHE:

Acque destinate consumo umano_D.Lgs n° 18 del 23/02/2023  G.U.n° 55 del 06/03/2023. (Ove presenti, le specifiche precedute da V.G. sono da intendersi come valori
guida e si applicano nel caso di presenza di impianti di desalinizzazione/addolcimento).

(DLgs18)

Informazioni generali sul Rapporto di Prova:

Le prove contrassegnate da asterisco (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia di questo Laboratorio.
Informazioni fornite dal cliente: se il campionamento non è effettuato dal personale del laboratorio, le informazioni riportate nel riquadro grigio descrittivo del campione (Descrizione; Lotto
e Note, ove presenti), sono sempre fornite dal cliente ed  i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.
Per i campioni non risultati idonei al ricevimento, se il cliente richiede comunque l'esecuzione dell'analisi, è presente una nota in calce ai risultati in cui viene riportato il motivo
dell’inidoneità e i parametri che possono essere influenzati da tale scostamento. Per tali parametri il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati ottenuti.
L 'incertezza estesa viene espressa, se applicabile, con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità del 95%. Gli eventuali giudizi di conformità/non conformità
espressi nel Rapporto di Prova si basano sul confronto del risultato con il valore della specifica indicata, senza tenere conto dell'incertezza di misura.
Ove riportata, l’incertezza di misura delle prove microbiologiche è espressa come intervallo di confidenza e, su matrice alimenti, è calcolata considerando il solo scarto tipo di
riproducibilità intralaboratorio (incertezza tecnica secondo ISO 19036:2019). Per le prove microbiologiche quantitative viene effettuata la semina di una piastra per diluizione con almeno
due diluizioni successive, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 7218:2024 paragrafo 11.2.1. Fine del Rapporto di Prova.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
I risultati contenuti si riferiscono esclusivamente al campione provato. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo

approvazione scritta dal centro di analisi.
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Ordine dei Chimici e dei Fisici dell'Emilia Romagna
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Il Responsabile Tecnico
Dr.ssa Silvia Benda
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Risultati

Data campionamento: 15/01/2026

secondo norma UNI EN ISO 19458:2006 (parametri microbiologici) e metodo APAT CNR IRSA 1030
Man 29 2003 (parametri chimici), accreditati.

Procedura campionamento:

8157 - Scuola inf.Toschi Cerchiari
Via Calanco, 12
40060   DOZZA   BO

tramite operatore Biocheck che ha eseguito il campionamentoConsegna al laboratorio:

Campionamento: eseguito da operatore Biocheck

Luogo prelievo:

Analisi piano Autocontrollo Spett.le

GEMOS Soc. Coop.
Via della Punta, 21
48018 Faenza RA

Data ricevimento / ritiro: 15/01/2026 16/01/2026

Data fine analisi: 19/01/2026

Data inizio analisi:

Data accettazione: 15/01/2026

Quantità prelevata: 650 ml - Prelievo eseguito senza disinfezione del punto di prelievo e dopo scorrimentoNote:

Cucina  Reparto:Acqua destinata al consumo umanoTipologia campione:

Acqua di rete fredda - rubinetto cucinaDescrizione:2600130.02Num.Campione:

DichiarazioneSpecificaUMIncertezzaRisultatoMetodo  Prove

Conforme0(DLgs18)ufc/100ml0UNI EN ISO 9308-1:2017Escherichia coli

Conforme0(DLgs18)ufc/100ml0UNI EN ISO 7899-2:2003Enterococchi intestinali

unità Hazen±5< 5APAT CNR IRSA 2020 C Man 29
2003

Colore

ass/presAssenteMC59.b rev.0  2021 (*)Odore

Conforme6,5/9,5(DLgs18)unità pH±0,27,1APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003pH a 25°C

Conforme<2500(DLgs18)uS/cm±38943APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003Conducibilità a 20°C

NTU±0,41,0APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003Torbidità

Conforme<=0,5(DLgs18)mg/l NH4< 0,10UNI ISO 23695:2023Ammonio

Conforme<=0,5(DLgs18)mg/l NO2< 0,02APAT CNR IRSA 4050  Man 29
2003

Nitriti

RIFERIMENTI SPECIFICHE:

Acque destinate consumo umano_D.Lgs n° 18 del 23/02/2023  G.U.n° 55 del 06/03/2023. (Ove presenti, le specifiche precedute da V.G. sono da intendersi come valori
guida e si applicano nel caso di presenza di impianti di desalinizzazione/addolcimento).

(DLgs18)

Informazioni generali sul Rapporto di Prova:

Le prove contrassegnate da asterisco (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia di questo Laboratorio.
Informazioni fornite dal cliente: se il campionamento non è effettuato dal personale del laboratorio, le informazioni riportate nel riquadro grigio descrittivo del campione (Descrizione; Lotto
e Note, ove presenti), sono sempre fornite dal cliente ed  i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.
Per i campioni non risultati idonei al ricevimento, se il cliente richiede comunque l'esecuzione dell'analisi, è presente una nota in calce ai risultati in cui viene riportato il motivo
dell’inidoneità e i parametri che possono essere influenzati da tale scostamento. Per tali parametri il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati ottenuti.
L 'incertezza estesa viene espressa, se applicabile, con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità del 95%. Gli eventuali giudizi di conformità/non conformità
espressi nel Rapporto di Prova si basano sul confronto del risultato con il valore della specifica indicata, senza tenere conto dell'incertezza di misura.
Ove riportata, l’incertezza di misura delle prove microbiologiche è espressa come intervallo di confidenza e, su matrice alimenti, è calcolata considerando il solo scarto tipo di
riproducibilità intralaboratorio (incertezza tecnica secondo ISO 19036:2019). Per le prove microbiologiche quantitative viene effettuata la semina di una piastra per diluizione con almeno
due diluizioni successive, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 7218:2024 paragrafo 11.2.1. Fine del Rapporto di Prova.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
I risultati contenuti si riferiscono esclusivamente al campione provato. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo

approvazione scritta dal centro di analisi.
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Risultati

Data campionamento: 15/01/2026

secondo norma UNI EN ISO 19458:2006 (parametri microbiologici) e metodo APAT CNR IRSA 1030
Man 29 2003 (parametri chimici), accreditati.

Procedura campionamento:

8157 - primaria Pulicari - secondaria Aldo Moro
P.zza della Loggia, 2
40060   TOSCANELLA   BO

tramite operatore Biocheck che ha eseguito il campionamentoConsegna al laboratorio:

Campionamento: eseguito da operatore Biocheck

Luogo prelievo:

Analisi piano Autocontrollo Spett.le

GEMOS Soc. Coop.
Via della Punta, 21
48018 Faenza RA

Data ricevimento / ritiro: 15/01/2026 16/01/2026

Data fine analisi: 19/01/2026

Data inizio analisi:

Data accettazione: 15/01/2026

Quantità prelevata: 650 ml - Prelievo eseguito senza disinfezione del punto di prelievo e dopo scorrimentoNote:

Acqua destinata al consumo umanoTipologia campione:

Acqua naturale a temp.ambiente - erogatore in corridoioDescrizione:2600131.02Num.Campione:

DichiarazioneSpecificaUMIncertezzaRisultatoMetodo  Prove

Conforme0(DLgs18)ufc/100ml0UNI EN ISO 9308-1:2017Escherichia coli

Conforme0(DLgs18)ufc/100ml0UNI EN ISO 7899-2:2003Enterococchi intestinali

unità Hazen±5< 5APAT CNR IRSA 2020 C Man 29
2003

Colore

ass/presAssenteMC59.b rev.0  2021 (*)Odore

Conforme6,5/9,5(DLgs18)unità pH±0,27,1APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003pH a 25°C

Conforme<2500(DLgs18)uS/cm±22543APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003Conducibilità a 20°C

NTU±0,41,1APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003Torbidità

Conforme<=0,5(DLgs18)mg/l NH4< 0,10UNI ISO 23695:2023Ammonio

Conforme<=0,5(DLgs18)mg/l NO2< 0,02APAT CNR IRSA 4050  Man 29
2003

Nitriti

RIFERIMENTI SPECIFICHE:

Acque destinate consumo umano_D.Lgs n° 18 del 23/02/2023  G.U.n° 55 del 06/03/2023. (Ove presenti, le specifiche precedute da V.G. sono da intendersi come valori
guida e si applicano nel caso di presenza di impianti di desalinizzazione/addolcimento).

(DLgs18)

Informazioni generali sul Rapporto di Prova:

Le prove contrassegnate da asterisco (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia di questo Laboratorio.
Informazioni fornite dal cliente: se il campionamento non è effettuato dal personale del laboratorio, le informazioni riportate nel riquadro grigio descrittivo del campione (Descrizione; Lotto
e Note, ove presenti), sono sempre fornite dal cliente ed  i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.
Per i campioni non risultati idonei al ricevimento, se il cliente richiede comunque l'esecuzione dell'analisi, è presente una nota in calce ai risultati in cui viene riportato il motivo
dell’inidoneità e i parametri che possono essere influenzati da tale scostamento. Per tali parametri il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati ottenuti.
L 'incertezza estesa viene espressa, se applicabile, con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità del 95%. Gli eventuali giudizi di conformità/non conformità
espressi nel Rapporto di Prova si basano sul confronto del risultato con il valore della specifica indicata, senza tenere conto dell'incertezza di misura.
Ove riportata, l’incertezza di misura delle prove microbiologiche è espressa come intervallo di confidenza e, su matrice alimenti, è calcolata considerando il solo scarto tipo di
riproducibilità intralaboratorio (incertezza tecnica secondo ISO 19036:2019). Per le prove microbiologiche quantitative viene effettuata la semina di una piastra per diluizione con almeno
due diluizioni successive, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 7218:2024 paragrafo 11.2.1. Fine del Rapporto di Prova.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
I risultati contenuti si riferiscono esclusivamente al campione provato. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo

approvazione scritta dal centro di analisi.
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Risultati

Data campionamento: 15/01/2026

secondo norma UNI EN ISO 19458:2006 (parametri microbiologici) e metodo APAT CNR IRSA 1030
Man 29 2003 (parametri chimici), accreditati.

Procedura campionamento:

8157 - Scuola Primaria Pascoli
Via Calanco, 5
40060   DOZZA   BO

tramite operatore Biocheck che ha eseguito il campionamentoConsegna al laboratorio:

Campionamento: eseguito da operatore Biocheck

Luogo prelievo:

Analisi piano Autocontrollo Spett.le

GEMOS Soc. Coop.
Via della Punta, 21
48018 Faenza RA

Data ricevimento / ritiro: 15/01/2026 16/01/2026

Data fine analisi: 19/01/2026

Data inizio analisi:

Data accettazione: 15/01/2026

Quantità prelevata: 650 ml - Prelievo eseguito senza disinfezione del punto di prelievo e dopo scorrimentoNote:

Acqua destinata al consumo umanoTipologia campione:

Acqua naturale a temp.ambiente - erogatore situato nel corridoio in ingressoDescrizione:2600132.02Num.Campione:

DichiarazioneSpecificaUMIncertezzaRisultatoMetodo  Prove

Conforme0(DLgs18)ufc/100ml0UNI EN ISO 9308-1:2017Escherichia coli

Conforme0(DLgs18)ufc/100ml0UNI EN ISO 7899-2:2003Enterococchi intestinali

unità Hazen±5< 5APAT CNR IRSA 2020 C Man 29
2003

Colore

ass/presAssenteMC59.b rev.0  2021 (*)Odore

Conforme6,5/9,5(DLgs18)unità pH±0,27,2APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003pH a 25°C

Conforme<2500(DLgs18)uS/cm±37914APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003Conducibilità a 20°C

NTU±0,41,0APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003Torbidità

Conforme<=0,5(DLgs18)mg/l NH4< 0,10UNI ISO 23695:2023Ammonio

Conforme<=0,5(DLgs18)mg/l NO2< 0,02APAT CNR IRSA 4050  Man 29
2003

Nitriti

RIFERIMENTI SPECIFICHE:

Acque destinate consumo umano_D.Lgs n° 18 del 23/02/2023  G.U.n° 55 del 06/03/2023. (Ove presenti, le specifiche precedute da V.G. sono da intendersi come valori
guida e si applicano nel caso di presenza di impianti di desalinizzazione/addolcimento).

(DLgs18)

Informazioni generali sul Rapporto di Prova:

Le prove contrassegnate da asterisco (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia di questo Laboratorio.
Informazioni fornite dal cliente: se il campionamento non è effettuato dal personale del laboratorio, le informazioni riportate nel riquadro grigio descrittivo del campione (Descrizione; Lotto
e Note, ove presenti), sono sempre fornite dal cliente ed  i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.
Per i campioni non risultati idonei al ricevimento, se il cliente richiede comunque l'esecuzione dell'analisi, è presente una nota in calce ai risultati in cui viene riportato il motivo
dell’inidoneità e i parametri che possono essere influenzati da tale scostamento. Per tali parametri il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati ottenuti.
L 'incertezza estesa viene espressa, se applicabile, con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità del 95%. Gli eventuali giudizi di conformità/non conformità
espressi nel Rapporto di Prova si basano sul confronto del risultato con il valore della specifica indicata, senza tenere conto dell'incertezza di misura.
Ove riportata, l’incertezza di misura delle prove microbiologiche è espressa come intervallo di confidenza e, su matrice alimenti, è calcolata considerando il solo scarto tipo di
riproducibilità intralaboratorio (incertezza tecnica secondo ISO 19036:2019). Per le prove microbiologiche quantitative viene effettuata la semina di una piastra per diluizione con almeno
due diluizioni successive, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 7218:2024 paragrafo 11.2.1. Fine del Rapporto di Prova.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
I risultati contenuti si riferiscono esclusivamente al campione provato. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo

approvazione scritta dal centro di analisi.
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